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l'Assainissement    

    

    

RAPPORT D’ANLALYSE PHYSICO-

CHIMIQUE ET MICROBIOLOGIQUE DES 

EAUX DE 54 FORAGES DU DISTRICT DE 

TOUGOURI 
 



INTRODUCTION  

 

dans le cadre de la mise en œuvre de l’objectif stratégique SO2 du  Programme Faso 

(Families Achieving Sustainable Outcomes) exécuté par CRS  et ses partenaires dont 

OCADES et financé par l’agence des Etats Unis pour le Développement Internationale 

(USAID), le laboratoire de la direction régionale a été recruté pour assurer le prélèvement et 

l’analyse de contrôle  de la qualité de l’eau des forages des villages retenus du district 

sanitaire de Tougouri dans la zone d’intervention du Programme Faso. En effet l’objectif 

stratégique SO2 à comme activité principale la santé et nutrition au profit des femmes 

enceinte, des femmes allaitantes et leur enfant cela sous entend la disponibilité en eau potable 

et assurer de meilleurs conditions d’hygiène et d’assainissement dans les villages. C’est dans  

cette vision que le Programme Faso, depuis 2012, réalise, réhabilite et suit le contrôle de la 

qualité de l’eau des forages des districts de Tougouri, de Manni et de Gayéri dans les régions   

respectivement du Centre-Nord et de l’Est.  

 

OBJECTIF ET RESULTATS ATTENDUS DE LA MISSION 

 

Objectif 

 

Principalement il s’agit d’assurer aux populations de la zone d’intervention du projet un accès 

à une eau de boisson saine conformément aux normes établie au Burkina Faso. 

Spécifiquement il s’agira de : 

− Vérifier la conformité des paramètres physicochimiques et bactériologique de l’eau de 

chaque forage retenu par rapport aux normes de l’OMS en vigueur au Burkina Faso 

− Proposer des mesures de traitement pour les forages dont les eaux sont non corformes 

aux normes sur le plan bactériologique et refaire des analyses de contrôle 

ultérieurement 

− Répertorier et interdire l’utilisation des forages dont l’eau s’avère non conforme aux 

normes pour les paramètres analysés et chercher des solutions alternatives. 

 

Résultats attendus 

 

Les résultats attendus sont entre autre : 

− Des échantillons d’eau sont prélevés dans les bonnes conditions opérationnelles 

requises au niveau de tous les forages retenus dans le district sanaitaire de tougouri 

− Les échantillons prélèves sont analysés sur le plan bactériologique et physicochimique 

et les résultats interprètes et validés, avec des propositions de solutions pour les cas 

des forages dont l’eau est non conforme aux normes en vigueur  

− Les résultats d’analyse physicochimique et bactériologique sont disponibles pour 

chaque forage 

 

PARAMETRES A ANALYSER  

 

Les paramètres  demandés  par le partenaire commanditaire pour analyses sont : 

 

N° Paramètre à analyser N° Paramètre à analyser 
1 Température  (°C) 16 Manganèse mg/L 

2 Ph  17 Azote ammoniacal 

3 Conductivité (µS/cm) 18 Bicarbonates mg/L 

4 Turbidité (NTU) 19 Carbonate mg/L 



5 Résidu  sec mg/L 20 Chlorures mg/L 

6 TA (carbonate) °F 21 Sulfates mg/L 

7 TAC (bicarbonate) °F 22 Nitrites mg/L 

8 Dureté totale 23 Nitrates mg/L 

9 Dureté calcique 24 Ortho phosphates mg/L 

10 Agressivité 25 Fluorures mg/L 

11 Calcium mg/L 26 Zinc mg/L 

12 Magnésium mg/L  27 Arsenic µg/L 

13 Sodium mg/L 28 Coliformes totaux 

14 Potassium mg/L 29 Coliformes fécaux 

15 Fer total mg/L 30 Streptocoques fécaux 

 

 

LISTE DES SITES DE PRELEVEMENT D’EAU  

 

Le tableau suivant récapitule les différents sites et les nombre de forage où le prélèvement 

d’eau pour analyse s’est effectué. 

 

Commune Village Quartier 
Nombre de 

forages 
 

BOUROUM 

Barga-peulh 
Mosquée 1  

Gadgo  2  

Yeou Centre  1  

Logbilin Natinga  1  

Bouli de barga Centre  1  

Tambaore Centre  1  

Kalamba 

Kalamba  1  

Kalamba 1  

Kalamba 1  

Toubayiri 

Natenga  2  

Nassorin  1  

Tiiyiri  1  

Birguin 
Koussoukporé  1  

Tengsog-rogo 2  

Horodji 

Horodji  1  

Horodji  1  

Horodji  1  

Horodji  1  

NAGBINGOU 
Pirkou Lougue  1  

Pelse Pelse (natenga) 1  

YALGO 

Kirsyiri Bomporé  1  

Yalgo 

Nobio  1  

Ecole  1  

Natenga  1  

TOUGOURI 

Koulponsgo Marché  1  

 Narilba  1  

Gaoundi Centre  1  

Namtenga CSPS 1  

Tegsagbo Centre  1  

Nare Balsa  1  

Kalitaghin Boulare  1  

Moimbin Moimbin  1  



Dafukumdouko Dafukumdouko  1  

Tanghin Tanghin 1  

Taonsgo Wendworguin 1  

 Ecole  1  

 Tackoulga  1  

Ambkango Yarsin  1  

 Narodin  1  

 Watonima  1  

 Linoguin  1  

 Widin  1  

 Ecole  1  

Nabelin Natenga  1  

 Napamboumbou  1  

 Silmirdin  1  

 Ecole  1  

 Kossoguin  1  

 Toésin  2  

Yerganga Yerganga  2  

 

DEROULEMENT DE LA MISSION DE PRELEVEMENT 

 

Les prélèvements d’eau pour analyse  se sont effectués durant la période de 15 au 03 juin. 

Conscient qu’un prélèvement correct  est indispensable à l’obtention de résultat analytique 

significatif, le laboratoire dispose de matériel adéquat préalablement lavé et stérilisé. Ceux 

sont entre autre des bouteilles en plastique de 1.5l et de 0.5l pour le prélèvement des 

échantillons destiné à l’analyse physicochimique et de l’arsenic. Des  bouteilles borosilicate 

3.3 de 250ml et/ou des bouteilles d’eau lafi de 0.5 l neuve et vierge, pour les échantillons 

destiné à l’analyse bactériologique. Pour la conservation des échantillons du lieu de 

prélèvement au laboratoire, une glacière de 24l et des cryopaks sont utilisés. 

 

Le prélèvement a été faite selon la méthodologie suivante : 

 

Sur  chaque site l’équipe a d’abord rincé  trois fois les deux bouteilles. A savoir les bouteilles   

de 1.5l et de 0.5 l. ensuite l’équipe a  rempli a ras et fermer hermétiquement celle de 1.5 et 

celle  de 0.5l a également été rempli où on y ajoute quelque goutte d’acide chlorhydrique a  

0.02 mol/l afin de  conserver l’échantillon jusqu’au laboratoire pour analyse de l’arsenic. Et 

enfin pour la bactériologie l’équipe a flambé le bec de la pompe afin de d’éliminer les 

éventuels bactéries qui peuvent s’y trouvé à travers   le touché des usagers de la pompe. Une 

fois le bec bien flambé, la bouteille borosilicate est rempli mais pas à ras.  

Pour faciliter le travail de l’analyse et l’exploitation des résultats tout en évitant les erreurs, 

Chaque flacon est numéroter très soigneusement et accompagné d’une fiche signalétique 

permettant de rassembler les renseignements et les observations relevées aux cours du 

prélèvement.  

 

Cependant lors de l’opération nous avions constaté au niveau de certain site un état de 

salubrité de l’ouvrage à revoir. Il n’est pas s’en savoir qu’il est important d’analyse l’eau qui 

s’écoule de la pompe et également d’autant plus  important d’assure un environnement sain 

tout aux autours de l’ouvrage afin d’éviter d’éventuel contamination et pollution de l’eau.  Le 

tableau suivant récapitule les différents observations  et   recommandations. 

 

 



Site  Image de l’ouvrage Observation recommandation 

Le forage du quartier 

Natenga de la commune 

de Yalgo 

 

− Superstructure 

inexistante 

− pompe mal 

entretenu 

− stagnation de 

l’eau 

d’écoulement au 

environ de 

l’ouvrage 

− aménager un espace 

sain autour de 

l’ouvrage .par 

exemple 

aménagement  de 

squart ou de 

cailloux rouge 

Le forage du village 

Nobio commune de Yalgo 

 
 

 

 
 

− mauvais entretien 

de l’ouvrage 

− curer fréquement le 

regard  

Le forage du village 

Pirkou commune de 

Nagbingou 

 

− superstructure en 

très mauvais état 

− stagnation de 

l’eau autour de 

l’ouvrage 

 



Les forages du village 

Kalamba 

 

 

− stagnation de 

l’eau autours des 

ouvrages 

 

Le forage du village 

Taonsgo dans le quartier 

wendworguin 

 − présence d’algues 

à l’intérieur de la 

superstructure 

− sensibiliser les 

usagers de la pompe 

pour effectuer un 

entretient quotidient 

Le forage du village de 

Taonsgo dans le quartier 

Tackoulga 

 − stagnation de 

l’eau à coté de 

l’ouvrage 

− assainir 

l’environnement 

proche de l’ouvrage 

 

 

 

RESULTATS DES ANALYSES PHYSICOCHIMIQUE ET BACTERIOLOGIQUE 

POUR CHAQUE FORAGE 

 

Certains  paramètres ont été mesurés in situ (le Ph, la température, la turbidité, la 
conductivité et l’arsenic) et les autres au laboratoire. Au terme des analyses les 
anomalies significatives ont été constatées au niveau de certains forages 
 récapitulées dans le tableau ci-dessous : 
 
 
 



 

COMMUNE 
VILLAGE 

QUARTIER 
Analyse 

Paramètres Valeur Normes Unité 

BOUROUM 

 

 

BOULI DE 

BARGA 
CENTRE 

Coliformes 

fécaux 
˃100 0 

100 

ml 

Coliformes 

totaux 
˃100 0 100ml 

BIRGHIN KOUSSOUKPORE Conductivité  1086 1000 µS/cm 

TOUBAYIRI NASSORIN Turbidité 6.93 5 NTU 

BARGA 

PEULH 

GADGO/MOSQUEE 

Conductivité  1546 1000 µS/cm 

Résidu sec 1172.10 1000 Mg/l 

Agressivité 107.49 50 °F 

GADGO 

Coliformes 

fécaux 
2 0 100ml 

Coliformes 

totaux 
2 0 100ml 

KALAMBA KALAMBA 

Coliformes 

fécaux 
3 0 100ml 

Coliformes 

totaux 
3 0 100ml 

HORODJI 

HORODJI 

Coliformes 

fécaux 
˃100 0 100ml 

Coliformes 

totaux 
˃100 0 100ml 

HORODJI 

Coliformes 

totaux 
>100 0 100ml 

Coliformes 

totaux 
>100 0 100ml 

TAMBAORE 
CENTRE 

 

Coliformes 

fécaux 
2 0 100ml 

Coliformes 

totaux 
2 0 100ml 

TOUGOURI 

 

NARE 
BALSA 

 

Coliformes 

fécaux 
2 0 100ml 

Coliformes 

totaux 
2 0 100ml 

YERGANGA 
NATENGA 

 

Coliformes 

fécaux 
10 0 100ml 

Coliformes 

totaux 
10 0 100ml 

AMBKANGO 
YARCIN 

 

Coliformes 

fécaux 
˃100 0 100ml 

Coliformes 

totaux 
˃100 0 100ml 

KOULPONSGO NARILBA Nitrite 6.6 3 mg/l 

KALITAGHIN BOULARE Arsenic 12 10 µg/l 

NABELIN 

TOESIN 1 Nitrite 6.6 3 mg/l 

TOESIN 2 Turbidité 8.13 5 NTU 

ECOLE Turbidité 14.36 5 NTU 

KOULPONSGO YARE Turbidité 12.36 5 NTU 

TAFFOGO DAFUKUMDOUKO 

Coliformes 

totaux 
˃100 0 100ml 

Coliformes >100 0 100ml 



totaux 

SAGUEM GAOUNDI 

Coliformes 

fécaux 
6 0 100ml 

Coliformes 

totaux 
6 0 100ml 

Arsenic 15 10 µg/l 

YALGO 

YALGO 

KIRSYIRI 

Conductivité  1830 1000 µS/cm 

Agressivité 98.2 50 °F 

Résidu sec 1388.12 1000 Ml/g 

 

En résumé : 21 forages dont les eaux  sont non conformes à la consommation 
humaine (12 forages sur le plan microbiologique et 10 sur le plan physico-chimique). 
Aux vus de ces résultats les recommandations suivantes sont faites pour la 
résolution ou l’amélioration des anomalies relevées : 
 
Catégories de 
paramètres 

Paramètres Observations Recommandations 

Physico-chimique 

Turbidité 
 

Lié à la présence de 
particules solides 
dans l’eau  
 notamment de 
grains de sable 

Pour la turbidité 
procéder au 
soufflage du forage  

Arsenic Il est lié à la para 
genèse or qui 
explique le fait que 
les forages des 
zones aurifères ont 
de forte teneur en 
arsenic 

Suivi rapproché, faire 
des prélèvements et 
analyses à différents 
périodes de l’année 
afin d’observer 
l’évolution de la 
teneur. Fermer le 
forage si la teneur 
augmente. 

Microbiologique 

Coliformes totaux Groupes de micro-
organisme non 
offensifs présents 
dans le sol. 

Pour l’ensemble de 
ces paramètres il 
faut traités l’eau au 
chlore 

Coliformes fécaux  Groupes de micro-
organisme d’origine 
fécale (humaine ou 
animale) ou dans les 
cadavres animaux. 
Leur présence dans 
l’eau est source de 
contamination. 

Streptocoques 
fécaux 

Germes d’origine 
fécale dont la 
présence est due à 



un contact avec l’eau 

 
RECOMMANDATIONS D’ORDRE GENERALE 
 

✓ Faire un traitement systématique des forages au chlore une fois par an ( 5 

pastilles de  chlore par forage et par an) 

✓ Amener les artisans réparateurs à observer les règles d’hygiène lors de toute 

leur intervention sur les équipements d’exhaure des points d’eau 

✓ Amener les usagers des ouvrages à l’entretien et à une gestion adéquate 

✓ Développer les forages à turbidité élevée 

 

 

 

DIFFICULTES RENCONTRES 

 

Quelques difficultés ont émaillés la mission de prélèvement notamment les sites 
inaccessibles pendant la saison hivernale et ceux dont les forages étaient en panne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                 Ministère de l'Eau et de l'Assainissement  
                                                ********* 

                                                    Région du Centre-Nord 
                                                ********* 

                                                 Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement 
                                                 *********  

 Laboratoire Régional            
          

        Burkina Faso 
********** 

            Unité – Progrès – Justice 

 

                            RESULTATS D'ANALYSE PHYSICO-CHIMIQUE D'EAU 

 
Analyse n°0108/2017 

 

PROVINCE:NAMENTENGA Préleveur : LABO-DREA-CN Date de prélèvement: 19/05/2017 

COMMUNE: TOUGOURI  
Demandeur : OCADES/ 
PROGRAMME FASO 

Date d’analyse : 21/05/2017        

VILLAGE : BARGA PEULH Quartier : GADGO  
COORDONNEE:  X : 00°44’35.4’’ W      Y : 13°37’39.0’’ N 

 

PARAMETRES UNITES VALEURS 

Valeur inférieure 
ou égale 

recommandée par 
la CEE ou OMS 

Température   °C 30.1   

pH   7.09   

Conductivité électrique à 20°c µS/cm 525 1000  

Turbidité NTU 0.68 5 

Titre alcali métrique (TA)  °F 0   

Titre alcali métrique complet (TAC) °F 26.5   

Dureté totale (TH) °F 22.2 50 

Calcium (Ca²+) mg/L              33.4 100 

Magnesium (Mg²+) mg/L 33.5 50 

Sodium ( Na+) mg/L 17.8 200 

Potassium ( K+) mg/L 0.5 12 

Fer Total ( Fe) mg/L 0.06 0.3 

Ammonium ( NH4+) mg/L 0.01 0.5 

Carbonates ( Co3 
2-

 ) 
mg/L 0.0   

Bicarbonates (HCO3
-) mg/L 323.3   

Chlorures (Cl-) mg/L 2.35 250 

Sulfates ( So4
2-) mg/L 1 250 

Nitrites (NO2
-) mg/L 0.01 3 

Nitrates (NO3
-) mg/L 11 50 

Ortho phosphates  (Po4
3-) mg/L 1.84 5 

Phosphore (P) mg/L 0.60 2 
Fluor (F) mg/L 1.81 1.5 
Manganèse (Mn2+) mg/L 0.0 0.5 



Zinc (Zn) mg/L 0.01 3 
Arsenic (As) µg/L 0 10 
Résidu sec Mg/L 375.85 1000 
 
Conclusion :    Eau  conforme aux normes de potabilité sur le plan physico-chimique pour les paramètres 

analysés 

 

 

 

 

 

 

 

Résultats de la microbiologie 

 

Conclusion :     Eau   conforme aux normes de potabilité sur le plan microbiologique pour les 

paramètres analysés. 

 

 

Paramètre 
Température et 

temps 
d'incubation  

Technique et 
milieu de culture 

Résultats 
Normes de 
potabilité          

Burkina Faso 

Coliformes thermo tolérants (fécaux) 44° C/48 H 
Filtration sur 
membrane 

(chromocult agar) 
       0 0/100 ml 

Coliformes totaux 37°C/24 H 
Filtration sur 
membrane 

(chromocult agar 
        0 0/100 ml 

Streptocoques fécaux  37° C / 48 H 

Filtration sur 
membrane 

(milieu de slanetz 
et Bartley) 

       0  0/100 ml 



 

 

 

 

                                                                               Ministère de l'Eau et de l'Assainissement  
                                                ********* 

                                                    Région du Centre-Nord 
                                                ********* 

                                                 Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement 
                                                 *********  

 Laboratoire Régional            
          

        Burkina Faso 
********** 

            Unité – Progrès – Justice 

 

                            RESULTATS D'ANALYSE PHYSICO-CHIMIQUE D'EAU 

 
Analyse n°0109/2017 

 

PROVINCE:NAMENTENGA Préleveur : LABO-DREA-CN Date de prélèvement: 19/05/2017 

COMMUNE: TOUGOURI  
Demandeur : OCADES/ 
PROGRAMME FASO 

Date d’analyse : 21/05/2017        

VILLAGE : BARGA PEULH Quartier : GADGO/MOSQUEE  
COORDONNEE:  X : 00°44’51.6’’ W      Y : 13°37’40.4’’ N 

 

PARAMETRES UNITES VALEURS 

Valeur inférieure 
ou égale 

recommandée par 
la CEE ou OMS 

Température   °C 33.4   

pH   7.57   

Conductivité électrique à 20°c µS/cm 1546 1000  

Turbidité NTU 4.69 5 

Titre alcali métrique (TA)  °F 0   

Titre alcali métrique complet (TAC) °F 19.8   

Dureté totale (TH) °F 107.5 50 

Calcium (Ca²+) mg/L              216.7 100 

Magnesium (Mg²+) mg/L 129 50 

Sodium ( Na+) mg/L 48 200 

Potassium ( K+) mg/L 0.5 12 

Fer Total ( Fe) mg/L 0.0 0.3 

Ammonium ( NH4+) mg/L 0.0 0.5 

Carbonates ( Co3 
2-

 ) 
mg/L 0.0   

Bicarbonates (HCO3
-) mg/L 241.6   

Chlorures (Cl-) mg/L 17.30 250 

Sulfates ( So4
2-) mg/L 105 250 

Nitrites (NO2
-) mg/L 0.01 3 

Nitrates (NO3
-) mg/L 8.36 50 



Ortho phosphates  (Po4
3-) mg/L 1.47 5 

Phosphore (P) mg/L 0.48 2 
Fluor (F) mg/L 0.0 1.5 
Manganèse (Mn2+) mg/L 0.013 0.5 
Zinc (Zn) mg/L 0.04 3 
Arsenic (As) µg/L 0 10 
Résidu sec Mg/L 1172.70 1000 
Conclusion :    Eau non  conforme aux normes de potabilité sur le plan physico-chimique pour les paramètres 

analysés 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultats de la microbiologie 

 

Conclusion :     Eau   conforme aux normes de potabilité sur le plan microbiologique pour les 

paramètres analysés. 

Paramètre 
Température et 

temps 
d'incubation  

Technique et 
milieu de culture 

Résultats 
Normes de 
potabilité          

Burkina Faso 

Coliformes thermo tolérants (fécaux) 44° C/48 H 
Filtration sur 
membrane 

(chromocult agar) 
       0 0/100 ml 

Coliformes totaux 37°C/24 H 
Filtration sur 
membrane 

(chromocult agar 
       0 0/100 ml 

Streptocoques fécaux  37° C / 48 H 

Filtration sur 
membrane 

(milieu de slanetz 
et Bartley) 

       0  0/100 ml 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 Ministère de l'Eau et de l'Assainissement  
                                                ********* 

                                                    Région du Centre-Nord 
                                                ********* 

                                                 Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement 
                                                 *********  

 Laboratoire Régional            
          

        Burkina Faso 
********** 

            Unité – Progrès – Justice 

 

                            RESULTATS D'ANALYSE PHYSICO-CHIMIQUE D'EAU 

 
Analyse n°0107/2017 

 

PROVINCE:NAMENTENGA Préleveur : LABO-DREA-CN Date de prélèvement: 19/05/2017 

COMMUNE: TOUGOURI  
Demandeur : OCADES/ 
PROGRAMME FASO 

Date d’analyse : 21/05/2017        

VILLAGE : BARGA PEULH Quartier : GADGO  
COORDONNEE:  X : 00°44’53.9’’ W      Y : 13°37’22.7’’ N 

 

PARAMETRES UNITES VALEURS 

Valeur inférieure 
ou égale 

recommandée par 
la CEE ou OMS 

Température   °C 30.1   

pH   6.94   

Conductivité électrique à 20°c µS/cm 886 1000  

Turbidité NTU 0.66 5 

Titre alcali métrique (TA)  °F 0   

Titre alcali métrique complet (TAC) °F 28.9   

Dureté totale (TH) °F 26.3 50 

Calcium (Ca²+) mg/L              85.4 100 

Magnesium (Mg²+) mg/L 12 50 

Sodium ( Na+) mg/L 30 200 

Potassium ( K+) mg/L 0.30 12 



Fer Total ( Fe) mg/L 0.03 0.3 

Ammonium ( NH4+) mg/L 0.0 0.5 

Carbonates ( Co3 
2-

 ) 
mg/L 0.0   

Bicarbonates (HCO3
-) mg/L 352.6   

Chlorures (Cl-) mg/L 4.95 250 

Sulfates ( So4
2-) mg/L 8 250 

Nitrites (NO2
-) mg/L 0.017 3 

Nitrates (NO3
-) mg/L 11.44 50 

Ortho phosphates  (Po4
3-) mg/L 1.66 5 

Phosphore (P) mg/L 0.54 2 
Fluor (F) mg/L 1.26 1.5 
Manganèse (Mn2+) mg/L 0.01 0.5 
Zinc (Zn) mg/L 0.03 3 
Arsenic (As) µg/L 0 10 
Résidu sec Mg/L 672.06 1000 
 
Conclusion :    Eau  conforme aux normes de potabilité sur le plan physico-chimique pour les paramètres 

analysés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultats de la microbiologie 



 

Conclusion :     Eau  non conforme aux normes de potabilité sur le plan microbiologique 

pour les paramètres analysés. 
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                                                ********* 

                                                    Région du Centre-Nord 
                                                ********* 

                                                 Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement 
                                                 *********  

Paramètre 
Température et 

temps 
d'incubation  

Technique et 
milieu de culture 

Résultats 
Normes de 
potabilité          

Burkina Faso 

Coliformes thermo tolérants (fécaux) 44° C/48 H 
Filtration sur 
membrane 

(chromocult agar) 
       2 0/100 ml 

Coliformes totaux 37°C/24 H 
Filtration sur 
membrane 

(chromocult agar 
        2 0/100 ml 

Streptocoques fécaux  37° C / 48 H 

Filtration sur 
membrane 

(milieu de slanetz 
et Bartley) 

       0  0/100 ml 



 Laboratoire Régional            
          

        Burkina Faso 
********** 

            Unité – Progrès – Justice 

 

                            RESULTATS D'ANALYSE PHYSICO-CHIMIQUE D'EAU 

 
Analyse n°087/2017 

 

PROVINCE:NAMENTENGA Préleveur : LABO-DREA-CN Date de prélèvement: 16/05/2017 

COMMUNE: BOUROUM   
Demandeur : OCADES/ 
PROGRAMME FASO 

Date d’analyse : 17/05/2017        

VILLAGE : BIRGUIN Quartier : TANGSOG-ROGO  
COORDONNEE:  X : 00°34’47.3’’ W      Y : 13°37’37.8’’ N 

 

PARAMETRES UNITES VALEURS 

Valeur inférieure 
ou égale 

recommandée par 
la CEE ou OMS 

Température   °C 32.9   

pH   6.76   

Conductivité électrique à 20°c µS/cm 428 1000  

Turbidité NTU 0.01 5 

Titre alcali métrique (TA)  °F 0   

Titre alcali métrique complet (TAC) °F 24   

Dureté totale (TH) °F 18.5 50 

Calcium (Ca²+) mg/L              42.8 100 

Magnesium (Mg²+) mg/L 18.8 50 

Sodium ( Na+) mg/L 19 200 

Potassium ( K+) mg/L 0.10 12 

Fer Total ( Fe) mg/L 0.13 0.3 

Ammonium ( NH4+) mg/L 0.0 0.5 

Carbonates ( Co3 
2-

 ) 
mg/L 0.0   

Bicarbonates (HCO3
-) mg/L 292.8   

Chlorures (Cl-) mg/L 0.45 250 

Sulfates ( So4
2-) mg/L 0 250 

Nitrites (NO2
-) mg/L 0.04 3 

Nitrates (NO3
-) mg/L 9.68 50 

Ortho phosphates  (Po4
3-) mg/L 1.05 5 

Phosphore (P) mg/L 0.34 2 
Fluor (F) mg/L 0.09 1.5 
Manganèse (Mn2+) mg/L 0.002 0.5 
Zinc (Zn) mg/L 0.05 3 
Arsenic (As) µg/L 8 10 
Résidu sec Mg/L 306.41 1000 
 
Conclusion :    Eau  conforme aux normes de potabilité sur le plan physico-chimique pour les paramètres 

analysés 

                                                                                                                                                



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultats de la microbiologie 

 

Conclusion :     Eau   conforme aux normes de potabilité sur le plan microbiologique pour les 

paramètres analysés. 

 

Paramètre 
Température et 

temps 
d'incubation  

Technique et 
milieu de culture 

Résultats 
Normes de 
potabilité          

Burkina Faso 

Coliformes thermo tolérants (fécaux) 44° C/48 H 
Filtration sur 
membrane 

(chromocult agar) 
       0 0/100 ml 

Coliformes totaux 37°C/24 H 
Filtration sur 
membrane 

(chromocult agar 
       0 0/100 ml 

Streptocoques fécaux  37° C / 48 H 

Filtration sur 
membrane 

(milieu de slanetz 
et Bartley) 

       0  0/100 ml 



 

 

                                                                                 Ministère de l'Eau et de l'Assainissement  
                                                ********* 

                                                    Région du Centre-Nord 
                                                ********* 

                                                 Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement 
                                                 *********  

 Laboratoire Régional            
          

        Burkina Faso 
********** 

            Unité – Progrès – Justice 

 

                            RESULTATS D'ANALYSE PHYSICO-CHIMIQUE D'EAU 

 
Analyse n°088/2017 

 

PROVINCE:NAMENTENGA Préleveur : LABO-DREA-CN Date de prélèvement: 16/05/2017 

COMMUNE: BOUROUM   
Demandeur : OCADES/ 
PROGRAMME FASO 

Date d’analyse : 17/05/2017        

VILLAGE : BIRGUIN Quartier : KOUSSOUKPORE  

COORDONNEE:  X : 00°33’51.8’’ W      Y : 13°37’27.4’’ N 

 

PARAMETRES UNITES VALEURS 

Valeur inférieure 
ou égale 

recommandée par 
la CEE ou OMS 

Température   °C 32.9   

pH   6.68   

Conductivité électrique à 20°c µS/cm 1086 1000  

Turbidité NTU 0.01 5 

Titre alcali métrique (TA)  °F 0   

Titre alcali métrique complet (TAC) °F 35.2   

Dureté totale (TH) °F 44.1 50 

Calcium (Ca²+) mg/L              90.2 100 

Magnesium (Mg²+) mg/L 52.2 50 

Sodium ( Na+) mg/L 45.7 200 

Potassium ( K+) mg/L 2.90 12 

Fer Total ( Fe) mg/L 0.01 0.3 

Ammonium ( NH4+) mg/L 0.0 0.5 

Carbonates ( Co3 
2-

 ) 
mg/L 0.0   

Bicarbonates (HCO3
-) mg/L 429.4   

Chlorures (Cl-) mg/L 0.67 250 

Sulfates ( So4
2-) mg/L 121 250 

Nitrites (NO2
-) mg/L 0.02 3 

Nitrates (NO3
-) mg/L 8.36 50 

Ortho phosphates  (Po4
3-) mg/L 1.12 5 



Phosphore (P) mg/L 0.36 2 
Fluor (F) mg/L 0.76 1.5 
Manganèse (Mn2+) mg/L 0.109 0.5 
Zinc (Zn) mg/L 0.01 3 
Arsenic (As) µg/L 6 10 
Résidu sec Mg/L 823.77 1000 
 
Conclusion :    Eau  non conforme aux normes de potabilité sur le plan physico-chimique pour les paramètres 

analysés 

 

 

 

 

 

 

 

Résultats de la microbiologie 

 

Conclusion :     Eau   conforme aux normes de potabilité sur le plan microbiologique pour les 

paramètres analysés. 

Paramètre 
Température et 

temps 
d'incubation  

Technique et 
milieu de culture 

Résultats 
Normes de 
potabilité          

Burkina Faso 

Coliformes thermo tolérants (fécaux) 44° C/48 H 
Filtration sur 
membrane 

(chromocult agar) 
       0 0/100 ml 

Coliformes totaux 37°C/24 H 
Filtration sur 
membrane 

(chromocult agar 
       0 0/100 ml 

Streptocoques fécaux  37° C / 48 H 

Filtration sur 
membrane 

(milieu de slanetz 
et Bartley) 

       0  0/100 ml 



 

 

 

 

                                                                                 Ministère de l'Eau et de l'Assainissement  
                                                ********* 

                                                    Région du Centre-Nord 
                                                ********* 

                                                 Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement 
                                                 *********  

 Laboratoire Régional            
          

        Burkina Faso 
********** 

            Unité – Progrès – Justice 

 

                            RESULTATS D'ANALYSE PHYSICO-CHIMIQUE D'EAU 

 
Analyse n°086/2017 

 

PROVINCE:NAMENTENGA Préleveur : LABO-DREA-CN Date de prélèvement: 16/05/2017 

COMMUNE: BOUROUM   
Demandeur : OCADES/ 
PROGRAMME FASO 

Date d’analyse : 17/05/2017        

VILLAGE : BIRGUIN Quartier : TANGSOG-ROGO  
COORDONNEE:  X : 00°34’31.2’’ W      Y : 13°38’11.2’’ N 

 

PARAMETRES UNITES VALEURS 

Valeur inférieure 
ou égale 

recommandée par 
la CEE ou OMS 

Température   °C 32.9   

pH   6.65   

Conductivité électrique à 20°c µS/cm 374 1000  

Turbidité NTU 0.56 5 

Titre alcali métrique (TA)  °F 0   

Titre alcali métrique complet (TAC) °F 17.5   

Dureté totale (TH) °F 15.4 50 

Calcium (Ca²+) mg/L            37 100 

Magnesium (Mg²+) mg/L 15 50 

Sodium ( Na+) mg/L 21.8 200 

Potassium ( K+) mg/L 1.4 12 

Fer Total ( Fe) mg/L 0.06 0.3 

Ammonium ( NH4+) mg/L 0.01 0.5 

Carbonates ( Co3 
2-

 ) 
mg/L 0.0   

Bicarbonates (HCO3
-) mg/L 213.5   

Chlorures (Cl-) mg/L 0.85 250 

Sulfates ( So4
2-) mg/L 2 250 

Nitrites (NO2
-) mg/L 0.05 3 

Nitrates (NO3
-) mg/L 7.04 50 



Ortho phosphates  (Po4
3-) mg/L 1.35 5 

Phosphore (P) mg/L 0.44 2 
Fluor (F) mg/L 0.27 1.5 
Manganèse (Mn2+) mg/L 0.0 0.5 
Zinc (Zn) mg/L 0.01 3 
Arsenic (As) µg/L 9 10 
Résidu sec Mg/L 267.75 1000 
 
Conclusion :    Eau  conforme aux normes de potabilité sur le plan physico-chimique pour les paramètres 

analysés 

 

 

 

 

 

 

 

Résultats de la microbiologie 

 

Conclusion :     Eau   conforme aux normes de potabilité sur le plan microbiologique pour les 

paramètres analysés. 

Paramètre 
Température et 

temps 
d'incubation  

Technique et 
milieu de culture 

Résultats 
Normes de 
potabilité          

Burkina Faso 

Coliformes thermo tolérants (fécaux) 44° C/48 H 
Filtration sur 
membrane 

(chromocult agar) 
       0 0/100 ml 

Coliformes totaux 37°C/24 H 
Filtration sur 
membrane 

(chromocult agar 
       0 0/100 ml 

Streptocoques fécaux  37° C / 48 H 

Filtration sur 
membrane 

(milieu de slanetz 
et Bartley) 

       0  0/100 ml 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                Ministère de l'Eau et de l'Assainissement  
                                                ********* 

                                                    Région du Centre-Nord 
                                                ********* 

                                                 Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement 
                                                 *********  

 Laboratoire Régional            
          

        Burkina Faso 
********** 

            Unité – Progrès – Justice 

 

                            RESULTATS D'ANALYSE PHYSICO-CHIMIQUE D'EAU 

 
Analyse n°0110/2017 

 

PROVINCE:NAMENTENGA Préleveur : LABO-DREA-CN Date de prélèvement: 19/05/2017 

COMMUNE: TOUGOURI  
Demandeur : OCADES/ 
PROGRAMME FASO 

Date d’analyse : 21/05/2017        

VILLAGE : BOULI DE BARGA  Quartier : CENTRE  
COORDONNEE:  X : 00°45’35.5’’ W      Y : 13°39’07.6’’ N 

 

PARAMETRES UNITES VALEURS 

Valeur inférieure 
ou égale 

recommandée par 
la CEE ou OMS 

Température   °C 30.1   

pH   6.93   

Conductivité électrique à 20°c µS/cm 710 1000  

Turbidité NTU 0.18 5 

Titre alcali métrique (TA)  °F 0   

Titre alcali métrique complet (TAC) °F 27.8   

Dureté totale (TH) °F 17.6 50 

Calcium (Ca²+) mg/L              36 100 

Magnesium (Mg²+) mg/L 20.9 50 

Sodium ( Na+) mg/L 41.9 200 

Potassium ( K+) mg/L 0.6 12 



Fer Total ( Fe) mg/L 0.01 0.3 

Ammonium ( NH4+) mg/L 0.02 0.5 

Carbonates ( Co3 
2-

 ) 
mg/L 0.0   

Bicarbonates (HCO3
-) mg/L 339.2   

Chlorures (Cl-) mg/L 2.97 250 

Sulfates ( So4
2-) mg/L 20 250 

Nitrites (NO2
-) mg/L 0.003 3 

Nitrates (NO3
-) mg/L 9.81 50 

Ortho phosphates  (Po4
3-) mg/L 1.63 5 

Phosphore (P) mg/L 0.53 2 
Fluor (F) mg/L 0.0 1.5 
Manganèse (Mn2+) mg/L 0.013 0.5 
Zinc (Zn) mg/L 0.0 3 
Arsenic (As) µg/L 0 10 
Résidu sec Mg/L 508.30 1000 
 
Conclusion :    Eau  conforme aux normes de potabilité sur le plan physico-chimique pour les paramètres 

analysés 

                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

Résultats de la microbiologie 

Paramètre 
Température et 

temps 
d'incubation  

Technique et 
milieu de culture 

Résultats 
Normes de 
potabilité          

Burkina Faso 

Coliformes thermo tolérants (fécaux) 44° C/48 H 
Filtration sur 
membrane 

(chromocult agar) 
       ˃100 0/100 ml 

Coliformes totaux 37°C/24 H 
Filtration sur 
membrane 

(chromocult agar 
        ˃100 0/100 ml 



 

Conclusion :     Eau non  conforme aux normes de potabilité sur le plan microbiologique 

pour les paramètres analysés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 Ministère de l'Eau et de l'Assainissement  
                                                ********* 

                                                    Région du Centre-Nord 
                                                ********* 

                                                 Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement 
                                                 *********  

 Laboratoire Régional            
          

        Burkina Faso 
********** 

            Unité – Progrès – Justice 

 

                            RESULTATS D'ANALYSE PHYSICO-CHIMIQUE D'EAU 

 
Analyse n°080/2017 

 

PROVINCE:NAMENTENGA Préleveur : LABO-DREA-CN Date de prélèvement: 16/05/2017 

COMMUNE: BOUROUM   
Demandeur : OCADES/ 
PROGRAMME FASO 

Date d’analyse : 17/05/2017        

VILLAGE : HORODJI Quartier : HORODJI  
COORDONNEE:  X : 00°32’30.0’’ W      Y : 13°52’14.3’’ N 

 

PARAMETRES UNITES VALEURS 

Valeur inférieure 
ou égale 

recommandée par 
la CEE ou OMS 

Température   °C 32.8   

pH   6.77   

Conductivité électrique à 20°c µS/cm 423 1000  

Streptocoques fécaux  37° C / 48 H 

Filtration sur 
membrane 

(milieu de slanetz 
et Bartley) 

           0  0/100 ml 



Turbidité NTU 1.15 5 

Titre alcali métrique (TA)  °F 0   

Titre alcali métrique complet (TAC) °F 22.8   

Dureté totale (TH) °F 18.4 50 

Calcium (Ca²+) mg/L 44.1 100 

Magnesium (Mg²+) mg/L 17.7 50 

Sodium ( Na+) mg/L 21.10 200 

Potassium ( K+) mg/L 0.10 12 

Fer Total ( Fe) mg/L 0.08 0.3 

Ammonium ( NH4+) mg/L 0.0 0.5 

Carbonates ( Co3 
2-

 ) 
mg/L 0.0   

Bicarbonates (HCO3
-) mg/L 278.2   

Chlorures (Cl-) mg/L 0.99 250 

Sulfates ( So4
2-) mg/L 3 250 

Nitrites (NO2
-) mg/L 0.014 3 

Nitrates (NO3
-) mg/L 5.28 50 

Ortho phosphates  (Po4
3-) mg/L 2.94 5 

Phosphore (P) mg/L 0.96 2 
Fluor (F) mg/L 0.0 1.5 
Manganèse (Mn2+) mg/L 0.006 0.5 
Zinc (Zn) mg/L 0.08 3 
Arsenic (As) µg/L 3 10 
Résidu sec Mg/L 302.83 1000 
 
Conclusion :    Eau  conforme aux normes de potabilité sur le plan physico-chimique pour les paramètres 

analysés 

                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

Résultats de la microbiologie 

Paramètre 
Température et 

temps 
d'incubation  

Technique et 
milieu de culture 

Résultats 
Normes de 
potabilité          

Burkina Faso 



 

Conclusion :     Eau non  conforme aux normes de potabilité sur le plan microbiologique 

pour les paramètres analysés. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                Ministère de l'Eau et de l'Assainissement  
                                                ********* 

                                                    Région du Centre-Nord 
                                                ********* 

                                                 Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement 
                                                 *********  

 Laboratoire Régional            
          

        Burkina Faso 
********** 

            Unité – Progrès – Justice 

 

                            RESULTATS D'ANALYSE PHYSICO-CHIMIQUE D'EAU 

 
Analyse n°081/2017 

 

PROVINCE:NAMENTENGA Préleveur : LABO-DREA-CN Date de prélèvement: 16/05/2017 

COMMUNE: BOUROUM   
Demandeur : OCADES/ 
PROGRAMME FASO 

Date d’analyse : 17/05/2017        

VILLAGE : HORODJI Quartier : NATENGA  
COORDONNEE:  X : 00°32’42.2’’ W      Y : 13°51’53.01’’ N 

Coliformes thermo tolérants (fécaux) 44° C/48 H 
Filtration sur 
membrane 

(chromocult agar) 
    ˃100 0/100 ml 

Coliformes totaux 37°C/24 H 
Filtration sur 
membrane 

(chromocult agar 
     ˃100 0/100 ml 

Streptocoques fécaux  37° C / 48 H 

Filtration sur 
membrane 

(milieu de slanetz 
et Bartley) 

0  0/100 ml 



 

PARAMETRES UNITES VALEURS 

Valeur inférieure 
ou égale 

recommandée par 
la CEE ou OMS 

Température   °C 32.9   

pH   7.20   

Conductivité électrique à 20°c µS/cm 466 1000  

Turbidité NTU 0.18 5 

Titre alcali métrique (TA)  °F 0   

Titre alcali métrique complet (TAC) °F 23.1   

Dureté totale (TH) °F 17.5 50 

Calcium (Ca²+) mg/L 49 100 

Magnesium (Mg²+) mg/L 12.7 50 

Sodium ( Na+) mg/L 37.3 200 

Potassium ( K+) mg/L 0.70 12 

Fer Total ( Fe) mg/L 0.0 0.3 

Ammonium ( NH4+) mg/L 0.0 0.5 

Carbonates ( Co3 
2-

 ) 
mg/L 0.0   

Bicarbonates (HCO3
-) mg/L 281.8   

Chlorures (Cl-) mg/L 0.78 250 

Sulfates ( So4
2-) mg/L 13 250 

Nitrites (NO2
-) mg/L 0.036 3 

Nitrates (NO3
-) mg/L 4.40 50 

Ortho phosphates  (Po4
3-) mg/L 2.04 5 

Phosphore (P) mg/L 0.66 2 
Fluor (F) mg/L 0.33 1.5 
Manganèse (Mn2+) mg/L 0.017 0.5 
Zinc (Zn) mg/L 0.0 3 
Arsenic (As) µg/L 0 10 
Résidu sec Mg/L 333.61 1000 
 
Conclusion :    Eau  conforme aux normes de potabilité sur le plan physico-chimique pour les paramètres 

analysés 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultats de la microbiologie 

Paramètre 
Température et 

temps 
Technique et 

milieu de culture 
Résultats 

Normes de 
potabilité          



 

Conclusion :     Eau   conforme aux normes de potabilité sur le plan microbiologique pour les 

paramètres analysés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 Ministère de l'Eau et de l'Assainissement  
                                                ********* 

                                                    Région du Centre-Nord 
                                                ********* 

                                                 Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement 
                                                 *********  

 Laboratoire Régional            
          

        Burkina Faso 
********** 

            Unité – Progrès – Justice 

 

d'incubation  Burkina Faso 

Coliformes thermo tolérants (fécaux) 44° C/48 H 
Filtration sur 
membrane 

(chromocult agar) 
       0 0/100 ml 

Coliformes totaux 37°C/24 H 
Filtration sur 
membrane 

(chromocult agar 
       0 0/100 ml 

Streptocoques fécaux  37° C / 48 H 

Filtration sur 
membrane 

(milieu de slanetz 
et Bartley) 

       0  0/100 ml 



                            RESULTATS D'ANALYSE PHYSICO-CHIMIQUE D'EAU 

 
Analyse n°082/2017 

 

PROVINCE:NAMENTENGA Préleveur : LABO-DREA-CN Date de prélèvement: 16/05/2017 

COMMUNE: BOUROUM   
Demandeur : OCADES/ 
PROGRAMME FASO 

Date d’analyse : 17/05/2017        

VILLAGE : HORODJI Quartier : HORODJI  
COORDONNEE:  X : 00°31’33.5’’ W      Y : 13°52’46.5’’ N 

 

PARAMETRES UNITES VALEURS 

Valeur inférieure 
ou égale 

recommandée par 
la CEE ou OMS 

Température   °C 32.8   

pH   6.83   

Conductivité électrique à 20°c µS/cm 668 1000  

Turbidité NTU 0.05 5 

Titre alcali métrique (TA)  °F 0   

Titre alcali métrique complet (TAC) °F 34.5   

Dureté totale (TH) °F 20.5 50 

Calcium (Ca²+) mg/L            38.4 100 

Magnesium (Mg²+) mg/L 26.3 50 

Sodium ( Na+) mg/L 58.3 200 

Potassium ( K+) mg/L 1.30 12 

Fer Total ( Fe) mg/L 0.07 0.3 

Ammonium ( NH4+) mg/L 0.20 0.5 

Carbonates ( Co3 
2-

 ) 
mg/L 0.0   

Bicarbonates (HCO3
-) mg/L 418.5   

Chlorures (Cl-) mg/L 0.88 250 

Sulfates ( So4
2-) mg/L 7 250 

Nitrites (NO2
-) mg/L 0.112 3 

Nitrates (NO3
-) mg/L 9.68 50 

Ortho phosphates  (Po4
3-) mg/L 1.98 5 

Phosphore (P) mg/L 0.64 2 
Fluor (F) mg/L 0.21 1.5 
Manganèse (Mn2+) mg/L 0.014 0.5 
Zinc (Zn) mg/L 0.02 3 
Arsenic (As) µg/L 5 10 
Résidu sec Mg/L 478.23 1000 
 
Conclusion :    Eau  conforme aux normes de potabilité sur le plan physico-chimique pour les paramètres 

analysés 

                                                                                                                                                

 

 

 

 

 



 

Résultats de la microbiologie 

 

Conclusion :     Eau   conforme aux normes de potabilité sur le plan microbiologique pour les 

paramètres analysés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 Ministère de l'Eau et de l'Assainissement  
                                                ********* 

                                                    Région du Centre-Nord 

Paramètre 
Température et 

temps 
d'incubation  

Technique et 
milieu de culture 

Résultats 
Normes de 
potabilité          

Burkina Faso 

Coliformes thermo tolérants (fécaux) 44° C/48 H 
Filtration sur 
membrane 

(chromocult agar) 
       0 0/100 ml 

Coliformes totaux 37°C/24 H 
Filtration sur 
membrane 

(chromocult agar 
       0 0/100 ml 

Streptocoques fécaux  37° C / 48 H 

Filtration sur 
membrane 

(milieu de slanetz 
et Bartley) 

       0  0/100 ml 



                                                ********* 
                                                 Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement 

                                                 *********  
 Laboratoire Régional            

          
        Burkina Faso 

********** 
            Unité – Progrès – Justice 

 

                            RESULTATS D'ANALYSE PHYSICO-CHIMIQUE D'EAU 

 
Analyse n°079/2017 

 

PROVINCE:NAMENTENGA Préleveur : LABO-DREA-CN Date de prélèvement: 16/05/2017 

COMMUNE: BOUROUM   
Demandeur : OCADES/ 
PROGRAMME FASO 

Date d’analyse : 17/05/2017        

VILLAGE : HORODJI Quartier : HORODJI  
COORDONNEE:  X : 00°32’35.6’’ W      Y : 13°52’27.3’’ N 

 

PARAMETRES UNITES VALEURS 

Valeur inférieure 
ou égale 

recommandée par 
la CEE ou OMS 

Température   °C 32.9   

pH   6.83   

Conductivité électrique à 20°c µS/cm 595 1000  

Turbidité NTU 2.65 5 

Titre alcali métrique (TA)  °F 0   

Titre alcali métrique complet (TAC) °F 32.1   

Dureté totale (TH) °F 22.2 50 

Calcium (Ca²+) mg/L 60.5 100 

Magnesium (Mg²+) mg/L 17.1 50 

Sodium ( Na+) mg/L 37.30 200 

Potassium ( K+) mg/L 0.40 12 

Fer Total ( Fe) mg/L 0.15 0.3 

Ammonium ( NH4+) mg/L 0.0 0.5 

Carbonates ( Co3 
2-

 ) 
mg/L 0.0   

Bicarbonates (HCO3
-) mg/L 391.6   

Chlorures (Cl-) mg/L 1.45 250 

Sulfates ( So4
2-) mg/L 5 250 

Nitrites (NO2
-) mg/L 0.043 3 

Nitrates (NO3
-) mg/L 7.92 50 

Ortho phosphates  (Po4
3-) mg/L 2.43 5 

Phosphore (P) mg/L 0.79 2 
Fluor (F) mg/L 0.15 1.5 
Manganèse (Mn2+) mg/L 0.005 0.5 
Zinc (Zn) mg/L 0.09 3 
Arsenic (As) µg/L 0 10 
Résidu sec Mg/L 425.97 1000 
 
Conclusion :    Eau  conforme aux normes de potabilité sur le plan physico-chimique pour les paramètres 

analysés 



                                                                                                                                                

 

 

 

 

Résultats de la microbiologie 

 

Conclusion :     Eau non  conforme aux normes de potabilité sur le plan microbiologique pour les 

paramètres analysés. 

 

 

 

 

 

 

 

Paramètre 
Température et 

temps 
d'incubation  

Technique et 
milieu de culture 

Résultats 
Normes de 
potabilité          

Burkina Faso 

Coliformes thermo tolérants (fécaux) 44° C/48 H 
Filtration sur 
membrane 

(chromocult agar) 
    ˃100 0/100 ml 

Coliformes totaux 37°C/24 H 
Filtration sur 
membrane 

(chromocult agar 
     ˃100 0/100 ml 

Streptocoques fécaux  37° C / 48 H 

Filtration sur 
membrane 

(milieu de slanetz 
et Bartley) 

0  0/100 ml 



 

 

 

                                                                                 Ministère de l'Eau et de l'Assainissement  
                                                ********* 

                                                    Région du Centre-Nord 
                                                ********* 

                                                 Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement 
                                                 *********  

 Laboratoire Régional            
          

        Burkina Faso 
********** 

            Unité – Progrès – Justice 

 

                            RESULTATS D'ANALYSE PHYSICO-CHIMIQUE D'EAU 

 
Analyse n°084/2017 

 

PROVINCE:NAMENTENGA Préleveur : LABO-DREA-CN Date de prélèvement: 16/05/2017 

COMMUNE: BOUROUM   
Demandeur : OCADES/ 
PROGRAMME FASO 

Date d’analyse : 17/05/2017        

VILLAGE : KALAMBA Quartier : KALAMBA  
COORDONNEE:  X : 00°32’25.4’’ W      Y : 13°44’06.6’’ N 

 

PARAMETRES UNITES VALEURS 

Valeur inférieure 
ou égale 

recommandée par 
la CEE ou OMS 

Température   °C 32.9   

pH   6.96   

Conductivité électrique à 20°c µS/cm 804 1000  

Turbidité NTU 0.09 5 

Titre alcali métrique (TA)  °F 0   

Titre alcali métrique complet (TAC) °F 31.4   

Dureté totale (TH) °F 21 50 

Calcium (Ca²+) mg/L            46.3 100 

Magnesium (Mg²+) mg/L 22.8 50 

Sodium ( Na+) mg/L 61 200 

Potassium ( K+) mg/L 2.60 12 

Fer Total ( Fe) mg/L 0.01 0.3 

Ammonium ( NH4+) mg/L 0.0 0.5 

Carbonates ( Co3 
2-

 ) 
mg/L 0.0   

Bicarbonates (HCO3
-) mg/L 383.1   

Chlorures (Cl-) mg/L 3.85 250 

Sulfates ( So4
2-) mg/L 18 250 

Nitrites (NO2
-) mg/L 0.020 3 

Nitrates (NO3
-) mg/L 3.08 50 

Ortho phosphates  (Po4
3-) mg/L 0.55 5 

Phosphore (P) mg/L 0.18 2 



Fluor (F) mg/L 0.78 1.5 
Manganèse (Mn2+) mg/L 0.013 0.5 
Zinc (Zn) mg/L 0.01 3 
Arsenic (As) µg/L 8 10 
Résidu sec Mg/L 575.59 1000 
 
Conclusion :    Eau  conforme aux normes de potabilité sur le plan physico-chimique pour les paramètres 

analysés 

                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultats de la microbiologie 

 

Paramètre 
Température et 

temps 
d'incubation  

Technique et 
milieu de culture 

Résultats 
Normes de 
potabilité          

Burkina Faso 

Coliformes thermo tolérants (fécaux) 44° C/48 H 
Filtration sur 
membrane 

(chromocult agar) 
       0 0/100 ml 

Coliformes totaux 37°C/24 H 
Filtration sur 
membrane 

(chromocult agar 
       0 0/100 ml 

Streptocoques fécaux  37° C / 48 H 

Filtration sur 
membrane 

(milieu de slanetz 
et Bartley) 

       0  0/100 ml 



Conclusion :     Eau   conforme aux normes de potabilité sur le plan microbiologique pour les 

paramètres analysés. 

 

 

 

 

 

                                                                                Ministère de l'Eau et de l'Assainissement  
                                                ********* 

                                                    Région du Centre-Nord 
                                                ********* 

                                                 Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement 
                                                 *********  

 Laboratoire Régional            
          

        Burkina Faso 
********** 

            Unité – Progrès – Justice 

 

                            RESULTATS D'ANALYSE PHYSICO-CHIMIQUE D'EAU 

 
Analyse n°085/2017 

 

PROVINCE:NAMENTENGA Préleveur : LABO-DREA-CN Date de prélèvement: 16/05/2017 

COMMUNE: BOUROUM   
Demandeur : OCADES/ 
PROGRAMME FASO 

Date d’analyse : 17/05/2017        

VILLAGE : KALAMBA Quartier : KALAMBA  
COORDONNEE:  X : 00°32’05.0’’ W      Y : 13°44’09.7’’ N 

 

PARAMETRES UNITES VALEURS 

Valeur inférieure 
ou égale 

recommandée par 
la CEE ou OMS 

Température   °C 32.8   

pH   6.04   

Conductivité électrique à 20°c µS/cm 158.2 1000  

Turbidité NTU 0.0 5 

Titre alcali métrique (TA)  °F 0   

Titre alcali métrique complet (TAC) °F 6.7   

Dureté totale (TH) °F 6.55 50 

Calcium (Ca²+) mg/L            23.6 100 

Magnesium (Mg²+) mg/L 1.6 50 

Sodium ( Na+) mg/L 13.3 200 

Potassium ( K+) mg/L 0.3 12 

Fer Total ( Fe) mg/L 0.01 0.3 

Ammonium ( NH4+) mg/L 0.02 0.5 

Carbonates ( Co3 
2-

 ) 
mg/L 0.0   



Bicarbonates (HCO3
-) mg/L 81.7   

Chlorures (Cl-) mg/L 0.71 250 

Sulfates ( So4
2-) mg/L 4 250 

Nitrites (NO2
-) mg/L 0.05 3 

Nitrates (NO3
-) mg/L 4.40 50 

Ortho phosphates  (Po4
3-) mg/L 1.22 5 

Phosphore (P) mg/L 0.40 2 
Fluor (F) mg/L 0.56 1.5 
Manganèse (Mn2+) mg/L 0.017 0.5 
Zinc (Zn) mg/L 0.0 3 
Arsenic (As) µg/L 7 10 
Résidu sec Mg/L 149.91 1000 
 
Conclusion :    Eau  conforme aux normes de potabilité sur le plan physico-chimique pour les paramètres 

analysés 

                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

Résultats de la microbiologie 



 

Conclusion :     Eau  non conforme aux normes de potabilité sur le plan microbiologique 

pour les paramètres analysés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                Ministère de l'Eau et de l'Assainissement  
                                                ********* 

                                                    Région du Centre-Nord 
                                                ********* 

                                                 Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement 
                                                 *********  

 Laboratoire Régional            
          

        Burkina Faso 
********** 

Paramètre 
Température et 

temps 
d'incubation  

Technique et 
milieu de culture 

Résultats 
Normes de 
potabilité          

Burkina Faso 

Coliformes thermo tolérants (fécaux) 44° C/48 H 
Filtration sur 
membrane 

(chromocult agar) 
       3 0/100 ml 

Coliformes totaux 37°C/24 H 
Filtration sur 
membrane 

(chromocult agar 
       3 0/100 ml 

Streptocoques fécaux  37° C / 48 H 

Filtration sur 
membrane 

(milieu de slanetz 
et Bartley) 

       0  0/100 ml 



            Unité – Progrès – Justice 

 

                            RESULTATS D'ANALYSE PHYSICO-CHIMIQUE D'EAU 

 
Analyse n°083/2017 

 

PROVINCE:NAMENTENGA Préleveur : LABO-DREA-CN Date de prélèvement: 16/05/2017 

COMMUNE: BOUROUM   
Demandeur : OCADES/ 
PROGRAMME FASO 

Date d’analyse : 17/05/2017        

VILLAGE : KALAMBA Quartier : ECOLE  
COORDONNEE:  X : 00°32’34.5’’ W      Y : 13°44’06.1’’ N 

 

PARAMETRES UNITES VALEURS 

Valeur inférieure 
ou égale 

recommandée par 
la CEE ou OMS 

Température   °C 32.9   

pH   6.94   

Conductivité électrique à 20°c µS/cm 713 1000  

Turbidité NTU 0.61 5 

Titre alcali métrique (TA)  °F 0   

Titre alcali métrique complet (TAC) °F 26.6   

Dureté totale (TH) °F 19.6 50 

Calcium (Ca²+) mg/L            54.3 100 

Magnesium (Mg²+) mg/L 14.5 50 

Sodium ( Na+) mg/L 54.6 200 

Potassium ( K+) mg/L 2.90 12 

Fer Total ( Fe) mg/L 0.01 0.3 

Ammonium ( NH4+) mg/L 0.0 0.5 

Carbonates ( Co3 
2-

 ) 
mg/L 0.0   

Bicarbonates (HCO3
-) mg/L 324.5   

Chlorures (Cl-) mg/L 0.90 250 

Sulfates ( So4
2-) mg/L 31 250 

Nitrites (NO2
-) mg/L 0.05 3 

Nitrates (NO3
-) mg/L 5.28 50 

Ortho phosphates  (Po4
3-) mg/L 1.53 5 

Phosphore (P) mg/L 0.50 2 
Fluor (F) mg/L 1.14 1.5 
Manganèse (Mn2+) mg/L 0.009 0.5 
Zinc (Zn) mg/L 0.61 3 
Arsenic (As) µg/L 2 10 
Résidu sec Mg/L 510.45 1000 
 
Conclusion :    Eau  conforme aux normes de potabilité sur le plan physico-chimique pour les paramètres 

analysés 

 

 

 

 

 



 

Résultats de la microbiologie 

 

Conclusion :     Eau   conforme aux normes de potabilité sur le plan microbiologique pour les 

paramètres analysés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paramètre 
Température et 

temps 
d'incubation  

Technique et 
milieu de culture 

Résultats 
Normes de 
potabilité          

Burkina Faso 

Coliformes thermo tolérants (fécaux) 44° C/48 H 
Filtration sur 
membrane 

(chromocult agar) 
       0 0/100 ml 

Coliformes totaux 37°C/24 H 
Filtration sur 
membrane 

(chromocult agar 
       0 0/100 ml 

Streptocoques fécaux  37° C / 48 H 

Filtration sur 
membrane 

(milieu de slanetz 
et Bartley) 

       0  0/100 ml 



                                                                                Ministère de l'Eau et de l'Assainissement  
                                                ********* 

                                                    Région du Centre-Nord 
                                                ********* 

                                                 Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement 
                                                 *********  

 Laboratoire Régional            
          

        Burkina Faso 
********** 

            Unité – Progrès – Justice 

                            RESULTATS D'ANALYSE PHYSICO-CHIMIQUE D'EAU 

 
Analyse n°093/2017 

 

PROVINCE:NAMENTENGA Préleveur : LABO-DREA-CN Date de prélèvement: 17/05/2017 

COMMUNE: BOUROUM   
Demandeur : OCADES/ 
PROGRAMME FASO 

Date d’analyse : 19/05/2017        

VILLAGE : LOGBILIN Quartier : NATINGA  
COORDONNEE:  X : 00°43’33.6’’ W      Y : 13°36’49.2’’ N 

 

PARAMETRES UNITES VALEURS 

Valeur inférieure 
ou égale 

recommandée par 
la CEE ou OMS 

Température   °C 27   

pH   6.62   

Conductivité électrique à 20°c µS/cm 291 1000  

Turbidité NTU 2.60 5 

Titre alcali métrique (TA)  °F 0   

Titre alcali métrique complet (TAC) °F 16.8   

Dureté totale (TH) °F 15.3 50 

Calcium (Ca²+) mg/L              33.2 100 

Magnesium (Mg²+) mg/L 16.8 50 

Sodium ( Na+) mg/L 11.6 200 

Potassium ( K+) mg/L 0.30 12 

Fer Total ( Fe) mg/L 0.17 0.3 

Ammonium ( NH4+) mg/L 0.0 0.5 

Carbonates ( Co3 
2-

 ) 
mg/L 0.0   

Bicarbonates (HCO3
-) mg/L 205   

Chlorures (Cl-) mg/L 0.44 250 

Sulfates ( So4
2-) mg/L 0 250 

Nitrites (NO2
-) mg/L 0.007 3 

Nitrates (NO3
-) mg/L 0.0 50 

Ortho phosphates  (Po4
3-) mg/L 1.27 5 

Phosphore (P) mg/L 0.41 2 
Fluor (F) mg/L 0.90 1.5 
Manganèse (Mn2+) mg/L 0.003 0.5 
Zinc (Zn) mg/L 0.03 3 
Arsenic (As) µg/L 6 10 
Résidu sec Mg/L 223.94 1000 
 



Conclusion :    Eau   conforme aux normes de potabilité sur le plan physico-chimique pour les paramètres 

analysés 

 

 

 

 

 

 

 

Résultats de la microbiologie 

 

Conclusion :     Eau  conforme aux normes de potabilité sur le plan microbiologique pour les 

paramètres analysés. 

 

 

 

 

Paramètre 
Température et 

temps 
d'incubation  

Technique et 
milieu de culture 

Résultats 
Normes de 
potabilité          

Burkina Faso 

Coliformes thermo tolérants (fécaux) 44° C/48 H 
Filtration sur 
membrane 

(chromocult agar) 
       0 0/100 ml 

Coliformes totaux 37°C/24 H 
Filtration sur 
membrane 

(chromocult agar 
       0 0/100 ml 

Streptocoques fécaux  37° C / 48 H 

Filtration sur 
membrane 

(milieu de slanetz 
et Bartley) 

       0  0/100 ml 



 

 

 

                                                                                Ministère de l'Eau et de l'Assainissement  
                                                ********* 

                                                    Région du Centre-Nord 
                                                ********* 

                                                 Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement 
                                                 *********  

 Laboratoire Régional            
          

        Burkina Faso 
********** 

            Unité – Progrès – Justice 

 

                            RESULTATS D'ANALYSE PHYSICO-CHIMIQUE D'EAU 

 
Analyse n°078/2017 

 

PROVINCE:NAMENTENGA Préleveur : LABO-DREA-CN Date de prélèvement: 16/05/2017 

COMMUNE: BOUROUM   
Demandeur : OCADES/ 
PROGRAMME FASO 

Date d’analyse : 17/05/2017        

VILLAGE : TAMBAORE QuartierTAMBAORE CENTRE  
COORDONNEE:  X : 00°36’42.3’’ W      Y : 13°50’47.0’’ N 

 

PARAMETRES UNITES VALEURS 

Valeur inférieure 
ou égale 

recommandée par 
la CEE ou OMS 

Température   °C 32.8   

pH   7.12   

Conductivité électrique à 20°c µS/cm 786 1000  

Turbidité NTU 0.12 5 

Titre alcali métrique (TA)  °F 0   

Titre alcali métrique complet (TAC) °F 37.9   

Dureté totale (TH) °F 25.7 50 

Calcium (Ca²+) mg/L 46.8 100 

Magnesium (Mg²+) mg/L 33.8 50 

Sodium ( Na+) mg/L 42.30 200 

Potassium ( K+) mg/L 0.50 12 

Fer Total ( Fe) mg/L 0.0 0.3 

Ammonium ( NH4+) mg/L 0.0 0.5 

Carbonates ( Co3 
2-

 ) 
mg/L 0.0   

Bicarbonates (HCO3
-) mg/L 462.4   

Chlorures (Cl-) mg/L 1.43 250 

Sulfates ( So4
2-) mg/L 12 250 

Nitrites (NO2
-) mg/L 0.019 3 

Nitrates (NO3
-) mg/L 12.76 50 

Ortho phosphates  (Po4
3-) mg/L 2.57 5 



Phosphore (P) mg/L 0.84 2 
Fluor (F) mg/L 0.0 1.5 
Manganèse (Mn2+) mg/L 0.014 0.5 
Zinc (Zn) mg/L 0.02 3 
Arsenic (As) µg/L 1 10 
Résidu sec Mg/L 596.21 1000 
 
Conclusion :    Eau  conforme aux normes de potabilité sur le plan physico-chimique pour les paramètres 

analysés 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultats de la microbiologie 

 

Conclusion :     Eau non  conforme aux normes de potabilité sur le plan microbiologique pour les 

paramètres analysés. 

Paramètre 
Température et 

temps 
d'incubation  

Technique et 
milieu de culture 

Résultats 
Normes de 
potabilité          

Burkina Faso 

Coliformes thermo tolérants (fécaux) 44° C/48 H 
Filtration sur 
membrane 

(chromocult agar) 
2 0/100 ml 

Coliformes totaux 37°C/24 H 
Filtration sur 
membrane 

(chromocult agar 
2 0/100 ml 

Streptocoques fécaux  37° C / 48 H 

Filtration sur 
membrane 

(milieu de slanetz 
et Bartley) 

0  0/100 ml 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                Ministère de l'Eau et de l'Assainissement  
                                                ********* 

                                                    Région du Centre-Nord 
                                                ********* 

                                                 Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement 
                                                 *********  

 Laboratoire Régional            
          

        Burkina Faso 
********** 

            Unité – Progrès – Justice 

 

                            RESULTATS D'ANALYSE PHYSICO-CHIMIQUE D'EAU 

 
Analyse n°089/2017 

 

PROVINCE:NAMENTENGA Préleveur : LABO-DREA-CN Date de prélèvement: 17/05/2017 

COMMUNE: BOUROUM   
Demandeur : OCADES/ 
PROGRAMME FASO 

Date d’analyse : 19/05/2017        

VILLAGE : TOUBAYIRI Quartier : NATENGA  
COORDONNEE:  X : 00°38’46.9’’ W      Y : 13°26’17.7’’ N 

 

PARAMETRES UNITES VALEURS 

Valeur inférieure 
ou égale 

recommandée par 
la CEE ou OMS 

Température   °C 26.6   

pH   6.13   

Conductivité électrique à 20°c µS/cm 207 1000  

Turbidité NTU 0.64 5 

Titre alcali métrique (TA)  °F 0   

Titre alcali métrique complet (TAC) °F 9.6   

Dureté totale (TH) °F 8.9 50 

Calcium (Ca²+) mg/L              19.8 100 

Magnesium (Mg²+) mg/L 9.6 50 

Sodium ( Na+) mg/L 12.2 200 

Potassium ( K+) mg/L 0.10 12 

Fer Total ( Fe) mg/L 0.07 0.3 



Ammonium ( NH4+) mg/L 0.0 0.5 

Carbonates ( Co3 
2-

 ) 
mg/L 0.0   

Bicarbonates (HCO3
-) mg/L 117.1   

Chlorures (Cl-) mg/L 1.09 250 

Sulfates ( So4
2-) mg/L 1 250 

Nitrites (NO2
-) mg/L 0.026 3 

Nitrates (NO3
-) mg/L 7.04 50 

Ortho phosphates  (Po4
3-) mg/L 1.48 5 

Phosphore (P) mg/L 0.48 2 
Fluor (F) mg/L 0.81 1.5 
Manganèse (Mn2+) mg/L 0.016 0.5 
Zinc (Zn) mg/L 0.03 3 
Arsenic (As) µg/L 7 10 
Résidu sec Mg/L 159.30 1000 
 
Conclusion :    Eau   conforme aux normes de potabilité sur le plan physico-chimique pour les paramètres 

analysés 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultats de la microbiologie 

Paramètre 
Température et 

temps 
d'incubation  

Technique et 
milieu de culture 

Résultats 
Normes de 
potabilité          

Burkina Faso 

Coliformes thermo tolérants (fécaux) 44° C/48 H 
Filtration sur 
membrane 

(chromocult agar) 
       0 0/100 ml 

Coliformes totaux 37°C/24 H 
Filtration sur 
membrane 

(chromocult agar 
       0 0/100 ml 

Streptocoques fécaux  37° C / 48 H 
Filtration sur 
membrane 

       0  0/100 ml 



 

Conclusion :     Eau   conforme aux normes de potabilité sur le plan microbiologique pour les 

paramètres analysés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 Ministère de l'Eau et de l'Assainissement  
                                                ********* 

                                                    Région du Centre-Nord 
                                                ********* 

                                                 Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement 
                                                 *********  

 Laboratoire Régional            
          

        Burkina Faso 
********** 

            Unité – Progrès – Justice 

 

                            RESULTATS D'ANALYSE PHYSICO-CHIMIQUE D'EAU 

 
Analyse n°091/2017 

 

PROVINCE:NAMENTENGA Préleveur : LABO-DREA-CN Date de prélèvement: 17/05/2017 

COMMUNE: BOUROUM   
Demandeur : OCADES/ 
PROGRAMME FASO 

Date d’analyse : 19/05/2017        

VILLAGE : TOUBAYIRI Quartier : NASSORIN  
COORDONNEE:  X : 00°39’54.8’’ W      Y : 13°26’06.0’’ N 

 

PARAMETRES UNITES VALEURS 

Valeur inférieure 
ou égale 

recommandée par 
la CEE ou OMS 

Température   °C 26.6   

pH   6.15   

Conductivité électrique à 20°c µS/cm 245 1000  

Turbidité NTU 6.93 5 

(milieu de slanetz 
et Bartley) 



Titre alcali métrique (TA)  °F 0   

Titre alcali métrique complet (TAC) °F 12.3   

Dureté totale (TH) °F 10.04 50 

Calcium (Ca²+) mg/L              20 100 

Magnesium (Mg²+) mg/L 13.2 50 

Sodium ( Na+) mg/L 14.6 200 

Potassium ( K+) mg/L 0 12 

Fer Total ( Fe) mg/L 0.35 0.3 

Ammonium ( NH4+) mg/L 0.0 0.5 

Carbonates ( Co3 
2-

 ) 
mg/L 0.0   

Bicarbonates (HCO3
-) mg/L 150.1   

Chlorures (Cl-) mg/L 0.95 250 

Sulfates ( So4
2-) mg/L 0 250 

Nitrites (NO2
-) mg/L 0.01 3 

Nitrates (NO3
-) mg/L 11 50 

Ortho phosphates  (Po4
3-) mg/L 1.49 5 

Phosphore (P) mg/L 0.49 2 
Fluor (F) mg/L 0.0 1.5 
Manganèse (Mn2+) mg/L 0.019 0.5 
Zinc (Zn) mg/L 0.29 3 
Arsenic (As) µg/L 6 10 
Résidu sec Mg/L 188.54 1000 
 
Conclusion :    Eau   conforme aux normes de potabilité sur le plan physico-chimique pour les paramètres 

analysés 

 

 

 

 

 

Résultats de la microbiologie 



 

Conclusion :     Eau non  conforme aux normes de potabilité sur le plan microbiologique 

pour les paramètres analysés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                Ministère de l'Eau et de l'Assainissement  
                                                ********* 

                                                    Région du Centre-Nord 
                                                ********* 

                                                 Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement 
                                                 *********  

Paramètre 
Température et 

temps 
d'incubation  

Technique et 
milieu de culture 

Résultats 
Normes de 
potabilité          

Burkina Faso 

Coliformes thermo tolérants (fécaux) 44° C/48 H 
Filtration sur 
membrane 

(chromocult agar) 
       4 0/100 ml 

Coliformes totaux 37°C/24 H 
Filtration sur 
membrane 

(chromocult agar 
       4 0/100 ml 

Streptocoques fécaux  37° C / 48 H 

Filtration sur 
membrane 

(milieu de slanetz 
et Bartley) 

       0  0/100 ml 



 Laboratoire Régional            
          

        Burkina Faso 
********** 

            Unité – Progrès – Justice 

 

                            RESULTATS D'ANALYSE PHYSICO-CHIMIQUE D'EAU 

 
Analyse n°092/2017 

 

PROVINCE:NAMENTENGA Préleveur : LABO-DREA-CN Date de prélèvement: 17/05/2017 

COMMUNE: BOUROUM   
Demandeur : OCADES/ 
PROGRAMME FASO 

Date d’analyse : 19/05/2017        

VILLAGE : TOUBAYIRI Quartier : MINRMIRN  
COORDONNEE:  X : 00°41’35.9’’ W      Y : 13°26’55.2’’ N 

 

PARAMETRES UNITES VALEURS 

Valeur inférieure 
ou égale 

recommandée par 
la CEE ou OMS 

Température   °C 26.7   

pH   6.70   

Conductivité électrique à 20°c µS/cm 506 1000  

Turbidité NTU 0.12 5 

Titre alcali métrique (TA)  °F 0   

Titre alcali métrique complet (TAC) °F 27   

Dureté totale (TH) °F 24.5 50 

Calcium (Ca²+) mg/L              52 100 

Magnesium (Mg²+) mg/L 27.9 50 

Sodium ( Na+) mg/L 21.3 200 

Potassium ( K+) mg/L 2.20 12 

Fer Total ( Fe) mg/L 0.01 0.3 

Ammonium ( NH4+) mg/L 0.0 0.5 

Carbonates ( Co3 
2-

 ) 
mg/L 0.0   

Bicarbonates (HCO3
-) mg/L 329.4   

Chlorures (Cl-) mg/L 0.62 250 

Sulfates ( So4
2-) mg/L 1 250 

Nitrites (NO2
-) mg/L 0.017 3 

Nitrates (NO3
-) mg/L 7.92 50 

Ortho phosphates  (Po4
3-) mg/L 1.33 5 

Phosphore (P) mg/L 0.43 2 
Fluor (F) mg/L 0.53 1.5 
Manganèse (Mn2+) mg/L 0.009 0.5 
Zinc (Zn) mg/L 0.02 3 
Arsenic (As) µg/L 4 10 
Résidu sec Mg/L 362.25 1000 
 
Conclusion :    Eau   conforme aux normes de potabilité sur le plan physico-chimique pour les paramètres 

analysés 

 

 



 

 

 

 

Résultats de la microbiologie 

 

Conclusion :     Eau  conforme aux normes de potabilité sur le plan microbiologique pour les 

paramètres analysés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paramètre 
Température et 

temps 
d'incubation  

Technique et 
milieu de culture 

Résultats 
Normes de 
potabilité          

Burkina Faso 

Coliformes thermo tolérants (fécaux) 44° C/48 H 
Filtration sur 
membrane 

(chromocult agar) 
       0 0/100 ml 

Coliformes totaux 37°C/24 H 
Filtration sur 
membrane 

(chromocult agar 
       0 0/100 ml 

Streptocoques fécaux  37° C / 48 H 

Filtration sur 
membrane 

(milieu de slanetz 
et Bartley) 

       0  0/100 ml 



 

 

 

                                                                                 Ministère de l'Eau et de l'Assainissement  
                                                ********* 

                                                    Région du Centre-Nord 
                                                ********* 

                                                 Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement 
                                                 *********  

 Laboratoire Régional            
          

        Burkina Faso 
********** 

            Unité – Progrès – Justice 

 

                            RESULTATS D'ANALYSE PHYSICO-CHIMIQUE D'EAU 

 
Analyse n°090/2017 

 

PROVINCE:NAMENTENGA Préleveur : LABO-DREA-CN Date de prélèvement: 17/05/2017 

COMMUNE: BOUROUM   
Demandeur : OCADES/ 
PROGRAMME FASO 

Date d’analyse : 19/05/2017        

VILLAGE : TOUBAYIRI Quartier : NATENGA  
COORDONNEE:  X : 00°38’55.7’’ W      Y : 13°25’55.2’’ N 

 

PARAMETRES UNITES VALEURS 

Valeur inférieure 
ou égale 

recommandée par 
la CEE ou OMS 

Température   °C 26.4   

pH   6.35   

Conductivité électrique à 20°c µS/cm 254 1000  

Turbidité NTU 1.02 5 

Titre alcali métrique (TA)  °F 0   

Titre alcali métrique complet (TAC) °F 13.8   

Dureté totale (TH) °F 10.5 50 

Calcium (Ca²+) mg/L              35.4 100 

Magnesium (Mg²+) mg/L 4 50 

Sodium ( Na+) mg/L 16.4 200 

Potassium ( K+) mg/L 1.20 12 

Fer Total ( Fe) mg/L 0.28 0.3 

Ammonium ( NH4+) mg/L 0.0 0.5 

Carbonates ( Co3 
2-

 ) 
mg/L 0.0   

Bicarbonates (HCO3
-) mg/L 168.4   

Chlorures (Cl-) mg/L 0.73 250 

Sulfates ( So4
2-) mg/L 2 250 

Nitrites (NO2
-) mg/L 0.04 3 

Nitrates (NO3
-) mg/L 15.40 50 

Ortho phosphates  (Po4
3-) mg/L 1.71 5 

Phosphore (P) mg/L 0.56 2 
Fluor (F) mg/L 1.07 1.5 



Manganèse (Mn2+) mg/L 0.075 0.5 
Zinc (Zn) mg/L 1.55 3 
Arsenic (As) µg/L 5 10 
Résidu sec Mg/L 159.30 1000 
 
Conclusion :    Eau   conforme aux normes de potabilité sur le plan physico-chimique pour les paramètres 

analysés 

                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

Résultats de la microbiologie 

 

Conclusion :     Eau   conforme aux normes de potabilité sur le plan microbiologique pour les 

paramètres analysés. 

 

 

Paramètre 
Température et 

temps 
d'incubation  

Technique et 
milieu de culture 

Résultats 
Normes de 
potabilité          

Burkina Faso 

Coliformes thermo tolérants (fécaux) 44° C/48 H 
Filtration sur 
membrane 

(chromocult agar) 
       0 0/100 ml 

Coliformes totaux 37°C/24 H 
Filtration sur 
membrane 

(chromocult agar 
       0 0/100 ml 

Streptocoques fécaux  37° C / 48 H 

Filtration sur 
membrane 

(milieu de slanetz 
et Bartley) 

       0  0/100 ml 



 

 

 

 

 

 

                                                                                Ministère de l'Eau et de l'Assainissement  
                                                ********* 

                                                    Région du Centre-Nord 
                                                ********* 

                                                 Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement 
                                                 *********  

 Laboratoire Régional            
          

        Burkina Faso 
********** 

            Unité – Progrès – Justice 

 

                            RESULTATS D'ANALYSE PHYSICO-CHIMIQUE D'EAU 

 
Analyse n°077/2017 

 

PROVINCE:NAMENTENGA Préleveur : LABO-DREA-CN Date de prélèvement: 16/05/2017 

COMMUNE: BOUROUM   
Demandeur : OCADES/ 
PROGRAMME FASO 

Date d’analyse : 17/05/2017        

VILLAGE : YEOU Quartier: YEOU CENTRE  
COORDONNEE:  X : 00°35’50.4’’ W      Y : 13°50’20.6’’ N 

 

PARAMETRES UNITES VALEURS 

Valeur inférieure 
ou égale 

recommandée par 
la CEE ou OMS 

Température   °C 32.8   

pH   6.86   

Conductivité électrique à 20°c µS/cm 488 1000  

Turbidité NTU 0.22 5 

Titre alcali métrique (TA)  °F 0   

Titre alcali métrique complet (TAC) °F 21.3   

Dureté totale (TH) °F 20.1 50 

Calcium (Ca²+) mg/L 37.4 100 

Magnesium (Mg²+) mg/L 26 50 

Sodium ( Na+) mg/L 31 200 

Potassium ( K+) mg/L 0.50 12 

Fer Total ( Fe) mg/L 0.02 0.3 

Ammonium ( NH4+) mg/L 0.0 0.5 

Carbonates ( Co3 
2-

 ) 
mg/L 0.0   

Bicarbonates (HCO3
-) mg/L 259.9   



Chlorures (Cl-) mg/L 1.80 250 

Sulfates ( So4
2-) mg/L 6 250 

Nitrites (NO2
-) mg/L 0.056 3 

Nitrates (NO3
-) mg/L 13.64 50 

Ortho phosphates  (Po4
3-) mg/L 2.65 5 

Phosphore (P) mg/L 0.67 2 
Fluor (F) mg/L 0.02 1.5 
Manganèse (Mn2+) mg/L 0.019 0.5 
Zinc (Zn) mg/L 0.16 3 
Arsenic (As) µg/L 3 10 
Résidu sec Mg/L 349.36 1000 
 
Conclusion :    Eau  conforme aux normes de potabilité sur le plan physico-chimique pour les paramètres 

analysés 

 

 

 

 

 

 

 

Résultats de la microbiologie 

Paramètre 
Température et 

temps 
d'incubation  

Technique et 
milieu de culture 

Résultats 
Normes de 
potabilité          

Burkina Faso 

Coliformes thermo tolérants (fécaux) 44° C/48 H 
Filtration sur 
membrane 

(chromocult agar) 
0 0/100 ml 

Coliformes totaux 37°C/24 H 
Filtration sur 
membrane 

(chromocult agar 
0 0/100 ml 

Streptocoques fécaux  37° C / 48 H 

Filtration sur 
membrane 

(milieu de slanetz 
et Bartley) 

0  0/100 ml 



 

Conclusion :     Eau  conforme aux normes de potabilité sur le plan microbiologique pour les 

paramètres analysés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 Ministère de l'Eau et de l'Assainissement  
                                                ********* 

                                                    Région du Centre-Nord 
                                                ********* 

                                                 Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement 
                                                 *********  

 Laboratoire Régional            
          

        Burkina Faso 
********** 

            Unité – Progrès – Justice 

 

                            RESULTATS D'ANALYSE PHYSICO-CHIMIQUE D'EAU 

 
Analyse n°076/2017 

 

PROVINCE:NAMENTENGA Préleveur : LABO-DREA-CN Date de prélèvement: 15/05/2017 

COMMUNE: NAGBINGOU   
Demandeur : OCADES/ 
PROGRAMME FASO 

Date d’analyse : 17/05/2017        

VILLAGE : PELSE Quartier: NATENGA  

COORDONNEE:  X : 00°28’01.0’’ W      Y : 13°36’03.1’’ N 

 

PARAMETRES UNITES VALEURS 

Valeur inférieure 
ou égale 

recommandée par 
la CEE ou OMS 

Température   °C 32.3   

pH   7.04   

Conductivité électrique à 20°c µS/cm 910 1000  

Turbidité NTU 0.01 5 



Titre alcali métrique (TA)  °F 0   

Titre alcali métrique complet (TAC) °F 17.3   

Dureté totale (TH) °F 23 50 

Calcium (Ca²+) mg/L 42 100 

Magnesium (Mg²+) mg/L 30.3 50 

Sodium ( Na+) mg/L 13.30 200 

Potassium ( K+) mg/L 0.4 12 

Fer Total ( Fe) mg/L 0.01 0.3 

Ammonium ( NH4+) mg/L 0.05 0.5 

Carbonates ( Co3 
2-

 ) 
mg/L 0.0   

Bicarbonates (HCO3
-) mg/L 211.1   

Chlorures (Cl-) mg/L 1.03 250 

Sulfates ( So4
2-) mg/L 51 250 

Nitrites (NO2
-) mg/L 0.023 3 

Nitrates (NO3
-) mg/L 9.68 50 

Ortho phosphates  (Po4
3-) mg/L 2.19 5 

Phosphore (P) mg/L 0.71 2 
Fluor (F) mg/L 0.99 1.5 
Manganèse (Mn2+) mg/L 0.05 0.5 
Zinc (Zn) mg/L 0.0 3 
Arsenic (As) µg/L 3 10 
Résidu sec Mg/L 690.7 1000 
 
Conclusion :    Eau  conforme aux normes de potabilité sur le plan physico-chimique pour les paramètres 

analysés 

                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

Résultats de la microbiologie 



 

Conclusion :     Eau  conforme aux normes de potabilité sur le plan microbiologique pour les 

paramètres analysés. 

 

 

 

 

 

                                                                                 Ministère de l'Eau et de l'Assainissement  
                                                ********* 

                                                    Région du Centre-Nord 
                                                ********* 

                                                 Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement 
                                                 *********  

 Laboratoire Régional            
          

        Burkina Faso 
********** 

            Unité – Progrès – Justice 

 

                            RESULTATS D'ANALYSE PHYSICO-CHIMIQUE D'EAU 

 
Analyse n°075/2017 

 

Paramètre 
Température et 

temps 
d'incubation  

Technique et 
milieu de culture 

Résultats 
Normes de 
potabilité          

Burkina Faso 

Coliformes thermo tolérants (fécaux) 44° C/48 H 
Filtration sur 
membrane 

(chromocult agar) 
0 0/100 ml 

Coliformes totaux 37°C/24 H 
Filtration sur 
membrane 

(chromocult agar 
0 0/100 ml 

Streptocoques fécaux  37° C / 48 H 

Filtration sur 
membrane 

(milieu de slanetz 
et Bartley) 

0  0/100 ml 



PROVINCE:NAMENTENGA Préleveur : LABO-DREA-CN Date de prélèvement: 15/05/2017 

COMMUNE: NAGBINGOU   
Demandeur : OCADES/ 
PROGRAMME FASO 

Date d’analyse : 17/05/2017        

VILLAGE : PIRKOU Quartier: LOUGUE  
COORDONNEE:  X : 00°25’19.0’’ W      Y : 13°36’55.1’’ N 

 

PARAMETRES UNITES VALEURS 

Valeur inférieure 
ou égale 

recommandée par 
la CEE ou OMS 

Température   °C 32.8   

pH   7.03   

Conductivité électrique à 20°c µS/cm 910 1000  

Turbidité NTU 0.73 5 

Titre alcali métrique (TA)  °F 0   

Titre alcali métrique complet (TAC) °F 31.4   

Dureté totale (TH) °F 29.1 50 

Calcium (Ca²+) mg/L 74 100 

Magnesium (Mg²+) mg/L 25.5 50 

Sodium ( Na+) mg/L 45.90 200 

Potassium ( K+) mg/L 1.20 12 

Fer Total ( Fe) mg/L 0.04 0.3 

Ammonium ( NH4+) mg/L 0.0 0.5 

Carbonates ( Co3 
2-

 ) 
mg/L 0.0   

Bicarbonates (HCO3
-) mg/L 383.1   

Chlorures (Cl-) mg/L 1.49 250 

Sulfates ( So4
2-) mg/L 105 250 

Nitrites (NO2
-) mg/L 0.023 3 

Nitrates (NO3
-) mg/L 4.40 50 

Ortho phosphates  (Po4
3-) mg/L 1.81 5 

Phosphore (P) mg/L 0.59 2 
Fluor (F) mg/L 0.31 1.5 
Manganèse (Mn2+) mg/L 0.05 0.5 
Zinc (Zn) mg/L 0.03 3 
Arsenic (As) µg/L 0 10 
Résidu sec Mg/L 690.7 1000 
 
Conclusion :    Eau   conforme aux normes de potabilité sur le plan physico-chimique pour les paramètres 

analysés 

 

 

 

 

 

 

Résultats de la microbiologie 



 

Conclusion :     Eau  conforme aux normes de potabilité sur le plan microbiologique pour les 

paramètres analysés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                Ministère de l'Eau et de l'Assainissement  
                                                ********* 

                                                    Région du Centre-Nord 
                                                ********* 

                                                 Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement 
                                                 *********  

 Laboratoire Régional            

Paramètre 
Température et 

temps 
d'incubation  

Technique et 
milieu de culture 

Résultats 
Normes de 
potabilité          

Burkina Faso 

Coliformes thermo tolérants (fécaux) 44° C/48 H 
Filtration sur 
membrane 

(chromocult agar) 
0 0/100 ml 

Coliformes totaux 37°C/24 H 
Filtration sur 
membrane 

(chromocult agar 
0 0/100 ml 

Streptocoques fécaux  37° C / 48 H 

Filtration sur 
membrane 

(milieu de slanetz 
et Bartley) 

0  0/100 ml 



          
        Burkina Faso 

********** 
            Unité – Progrès – Justice 

 

                            RESULTATS D'ANALYSE PHYSICO-CHIMIQUE D'EAU 

 
Analyse n°0102/2017 

 

PROVINCE:NAMENTENGA Préleveur : LABO-DREA-CN Date de prélèvement: 18/05/2017 

COMMUNE: TOUGOURI  
Demandeur : OCADES/ 
PROGRAMME FASO 

Date d’analyse : 20/05/2017        

VILLAGE : AMBKANGO Quartier : KOGNOUSSI  
COORDONNEE:  X : 00°29’48.6’’ W      Y : 13°07’37.3’’ N 

 

PARAMETRES UNITES VALEURS 

Valeur inférieure 
ou égale 

recommandée par 
la CEE ou OMS 

Température   °C 29.6   

pH   6.77   

Conductivité électrique à 20°c µS/cm 392 1000  

Turbidité NTU 0.73 5 

Titre alcali métrique (TA)  °F 0   

Titre alcali métrique complet (TAC) °F 19.3   

Dureté totale (TH) °F 18 50 

Calcium (Ca²+) mg/L              39.8 100 

Magnesium (Mg²+) mg/L 19.5 50 

Sodium ( Na+) mg/L 13.4 200 

Potassium ( K+) mg/L 1.40 12 

Fer Total ( Fe) mg/L 0.034 0.3 

Ammonium ( NH4+) mg/L 0.0 0.5 

Carbonates ( Co3 
2-

 ) 
mg/L 0.0   

Bicarbonates (HCO3
-) mg/L 235.5   

Chlorures (Cl-) mg/L 1.07 250 

Sulfates ( So4
2-) mg/L 1 250 

Nitrites (NO2
-) mg/L 0.003 3 

Nitrates (NO3
-) mg/L 9.68 50 

Ortho phosphates  (Po4
3-) mg/L 2.10 5 

Phosphore (P) mg/L 0.68 2 
Fluor (F) mg/L 0.73 1.5 
Manganèse (Mn2+) mg/L 0.0 0.5 
Zinc (Zn) mg/L 0.02 3 
Arsenic (As) µg/L 0 10 
Résidu sec Mg/L 280.64 1000 
 
Conclusion :    Eau  conforme aux normes de potabilité sur le plan physico-chimique pour les paramètres 

analysés 

 

 

 



 

 

 

 

Résultats de la microbiologie 

 

Conclusion :     Eau  conforme aux normes de potabilité sur le plan microbiologique pour les 

paramètres analysés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paramètre 
Température et 

temps 
d'incubation  

Technique et 
milieu de culture 

Résultats 
Normes de 
potabilité          

Burkina Faso 

Coliformes thermo tolérants (fécaux) 44° C/48 H 
Filtration sur 
membrane 

(chromocult agar) 
       0 0/100 ml 

Coliformes totaux 37°C/24 H 
Filtration sur 
membrane 

(chromocult agar 
        0 0/100 ml 

Streptocoques fécaux  37° C / 48 H 

Filtration sur 
membrane 

(milieu de slanetz 
et Bartley) 

       0  0/100 ml 



 

                                                                                 Ministère de l'Eau et de l'Assainissement  
                                                ********* 

                                                    Région du Centre-Nord 
                                                ********* 

                                                 Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement 
                                                 *********  

 Laboratoire Régional            
          

        Burkina Faso 
********** 

            Unité – Progrès – Justice 

 

                            RESULTATS D'ANALYSE PHYSICO-CHIMIQUE D'EAU 

 
Analyse n°099/2017 

 

PROVINCE:NAMENTENGA Préleveur : LABO-DREA-CN Date de prélèvement: 18/05/2017 

COMMUNE: TOUGOURI  
Demandeur : OCADES/ 
PROGRAMME FASO 

Date d’analyse : 20/05/2017        

VILLAGE : AMBKANGO Quartier : LINOGUIN  
COORDONNEE:  X : 00°30’24.5’’ W      Y : 13°06’40.7’’ N 

 

PARAMETRES UNITES VALEURS 

Valeur inférieure 
ou égale 

recommandée par 
la CEE ou OMS 

Température   °C 29.8   

pH   6.42   

Conductivité électrique à 20°c µS/cm 372 1000  

Turbidité NTU 0.23 5 

Titre alcali métrique (TA)  °F 0   

Titre alcali métrique complet (TAC) °F 17.2   

Dureté totale (TH) °F 15.7 50 

Calcium (Ca²+) mg/L              31.3 100 

Magnesium (Mg²+) mg/L 19 50 

Sodium ( Na+) mg/L 16.3 200 

Potassium ( K+) mg/L 4 12 

Fer Total ( Fe) mg/L 0.01 0.3 

Ammonium ( NH4+) mg/L 0.0 0.5 

Carbonates ( Co3 
2-

 ) 
mg/L 0.0   

Bicarbonates (HCO3
-) mg/L 209.8   

Chlorures (Cl-) mg/L 1.19 250 

Sulfates ( So4
2-) mg/L 0 250 

Nitrites (NO2
-) mg/L 0.017 3 

Nitrates (NO3
-) mg/L 4.62 50 

Ortho phosphates  (Po4
3-) mg/L 1.94 5 

Phosphore (P) mg/L 0.63 2 
Fluor (F) mg/L 0.0 1.5 
Manganèse (Mn2+) mg/L 0.06 0.5 
Zinc (Zn) mg/L 0.02 3 



Arsenic (As) µg/L 0 10 
Résidu sec Mg/L 266.32 1000 
 
Conclusion :    Eau  conforme aux normes de potabilité sur le plan physico-chimique pour les paramètres 

analysés 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultats de la microbiologie 

 

Conclusion :     Eau  conforme aux normes de potabilité sur le plan microbiologique pour les 

paramètres analysés. 

 

 

Paramètre 
Température et 

temps 
d'incubation  

Technique et 
milieu de culture 

Résultats 
Normes de 
potabilité          

Burkina Faso 

Coliformes thermo tolérants (fécaux) 44° C/48 H 
Filtration sur 
membrane 

(chromocult agar) 
       0 0/100 ml 

Coliformes totaux 37°C/24 H 
Filtration sur 
membrane 

(chromocult agar 
       0 0/100 ml 

Streptocoques fécaux  37° C / 48 H 

Filtration sur 
membrane 

(milieu de slanetz 
et Bartley) 

       0  0/100 ml 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 Ministère de l'Eau et de l'Assainissement  
                                                ********* 

                                                    Région du Centre-Nord 
                                                ********* 

                                                 Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement 
                                                 *********  

 Laboratoire Régional            
          

        Burkina Faso 
********** 

            Unité – Progrès – Justice 

 

                            RESULTATS D'ANALYSE PHYSICO-CHIMIQUE D'EAU 

 
Analyse n°098/2017 

 

PROVINCE:NAMENTENGA Préleveur : LABO-DREA-CN Date de prélèvement: 18/05/2017 

COMMUNE: TOUGOURI  
Demandeur : OCADES/ 
PROGRAMME FASO 

Date d’analyse : 20/05/2017        

VILLAGE : AMBKANGO Quartier : NARODIN  
COORDONNEE:  X : 00°30’24.7’’ W      Y : 13°07’0.2’’ N 

 

PARAMETRES UNITES VALEURS 

Valeur inférieure 
ou égale 

recommandée par 
la CEE ou OMS 

Température   °C 33.5   

pH   6.77   

Conductivité électrique à 20°c µS/cm 287 1000  

Turbidité NTU 0.23 5 

Titre alcali métrique (TA)  °F 0   

Titre alcali métrique complet (TAC) °F 12.2   

Dureté totale (TH) °F 12 50 

Calcium (Ca²+) mg/L              25.8 100 

Magnesium (Mg²+) mg/L 13.4 50 

Sodium ( Na+) mg/L 12.1 200 

Potassium ( K+) mg/L 2.80 12 

Fer Total ( Fe) mg/L 0.0 0.3 

Ammonium ( NH4+) mg/L 0.14 0.5 

Carbonates ( Co3 
2-

 ) 
mg/L 0.0   

Bicarbonates (HCO3
-) mg/L 148.8   



Chlorures (Cl-) mg/L 0.90 250 

Sulfates ( So4
2-) mg/L 1 250 

Nitrites (NO2
-) mg/L 0.003 3 

Nitrates (NO3
-) mg/L 14.08 50 

Ortho phosphates  (Po4
3-) mg/L 1.53 5 

Phosphore (P) mg/L 0.50 2 
Fluor (F) mg/L 0.0 1.5 
Manganèse (Mn2+) mg/L 0.019 0.5 
Zinc (Zn) mg/L 0.0 3 
Arsenic (As) µg/L 8 10 
Résidu sec Mg/L 220.86 1000 
 
Conclusion :    Eau  conforme aux normes de potabilité sur le plan physico-chimique pour les paramètres 

analysés 

                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

Résultats de la microbiologie 

Paramètre 
Température et 

temps 
d'incubation  

Technique et 
milieu de culture 

Résultats 
Normes de 
potabilité          

Burkina Faso 

Coliformes thermo tolérants (fécaux) 44° C/48 H 
Filtration sur 
membrane 

(chromocult agar) 
       0 0/100 ml 

Coliformes totaux 37°C/24 H 
Filtration sur 
membrane 

(chromocult agar 
       0 0/100 ml 

Streptocoques fécaux  37° C / 48 H 

Filtration sur 
membrane 

(milieu de slanetz 
et Bartley) 

       0  0/100 ml 



 

Conclusion :     Eau  conforme aux normes de potabilité sur le plan microbiologique pour les 

paramètres analysés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 Ministère de l'Eau et de l'Assainissement  
                                                ********* 

                                                    Région du Centre-Nord 
                                                ********* 

                                                 Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement 
                                                 *********  

 Laboratoire Régional            
          

        Burkina Faso 
********** 

            Unité – Progrès – Justice 

 

                            RESULTATS D'ANALYSE PHYSICO-CHIMIQUE D'EAU 

 
Analyse n°0100/2017 

 

PROVINCE:NAMENTENGA Préleveur : LABO-DREA-CN Date de prélèvement: 18/05/2017 

COMMUNE: TOUGOURI  
Demandeur : OCADES/ 
PROGRAMME FASO 

Date d’analyse : 20/05/2017        

VILLAGE : AMBKANGO Quartier : WATINOOMA  
COORDONNEE:  X : 00°30’06.3’’ W      Y : 13°07’06.3’’ N 

 

PARAMETRES UNITES VALEURS 

Valeur inférieure 
ou égale 

recommandée par 
la CEE ou OMS 

Température   °C 33.5   

pH   7.30   

Conductivité électrique à 20°c µS/cm 454 1000  

Turbidité NTU 0.19 5 

Titre alcali métrique (TA)  °F 0   

Titre alcali métrique complet (TAC) °F 22.2   

Dureté totale (TH) °F 19 50 

Calcium (Ca²+) mg/L              42.7 100 



Magnesium (Mg²+) mg/L 20.1 50 

Sodium ( Na+) mg/L 22 200 

Potassium ( K+) mg/L 4.20 12 

Fer Total ( Fe) mg/L 0.05 0.3 

Ammonium ( NH4+) mg/L 0.0 0.5 

Carbonates ( Co3 
2-

 ) 
mg/L 0.0   

Bicarbonates (HCO3
-) mg/L 270.8   

Chlorures (Cl-) mg/L 1.13 250 

Sulfates ( So4
2-) mg/L 3 250 

Nitrites (NO2
-) mg/L 0.013 3 

Nitrates (NO3
-) mg/L 8.80 50 

Ortho phosphates  (Po4
3-) mg/L 2.02 5 

Phosphore (P) mg/L 0.66 2 
Fluor (F) mg/L 0.45 1.5 
Manganèse (Mn2+) mg/L 0.0 0.5 
Zinc (Zn) mg/L 0.0 3 
Arsenic (As) µg/L 0 10 
Résidu sec Mg/L 325.02 1000 
 
Conclusion :    Eau  conforme aux normes de potabilité sur le plan physico-chimique pour les paramètres 

analysés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultats de la microbiologie 



 

Conclusion :     Eau  conforme aux normes de potabilité sur le plan microbiologique pour les 

paramètres analysés. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 Ministère de l'Eau et de l'Assainissement  
                                                ********* 

                                                    Région du Centre-Nord 
                                                ********* 

                                                 Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement 
                                                 *********  

 Laboratoire Régional            
          

        Burkina Faso 
********** 

            Unité – Progrès – Justice 

 

Paramètre 
Température et 

temps 
d'incubation  

Technique et 
milieu de culture 

Résultats 
Normes de 
potabilité          

Burkina Faso 

Coliformes thermo tolérants (fécaux) 44° C/48 H 
Filtration sur 
membrane 

(chromocult agar) 
       0 0/100 ml 

Coliformes totaux 37°C/24 H 
Filtration sur 
membrane 

(chromocult agar 
       0 0/100 ml 

Streptocoques fécaux  37° C / 48 H 

Filtration sur 
membrane 

(milieu de slanetz 
et Bartley) 

       0  0/100 ml 



                            RESULTATS D'ANALYSE PHYSICO-CHIMIQUE D'EAU 

 
Analyse n°097/2017 

 

PROVINCE:NAMENTENGA Préleveur : LABO-DREA-CN Date de prélèvement: 18/05/2017 

COMMUNE: TOUGOURI  
Demandeur : OCADES/ 
PROGRAMME FASO 

Date d’analyse : 20/05/2017        

VILLAGE : AMBKANGO Quartier : WIDIN  
COORDONNEE:  X : 00°30’25.9’’ W      Y : 13°07’09.3’’ N 

 

PARAMETRES UNITES VALEURS 

Valeur inférieure 
ou égale 

recommandée par 
la CEE ou OMS 

Température   °C 29.8   

pH   6.74   

Conductivité électrique à 20°c µS/cm 366 1000  

Turbidité NTU 1.74 5 

Titre alcali métrique (TA)  °F 0   

Titre alcali métrique complet (TAC) °F 18.5   

Dureté totale (TH) °F 15.5 50 

Calcium (Ca²+) mg/L              34.9 100 

Magnesium (Mg²+) mg/L 16.5 50 

Sodium ( Na+) mg/L 19.7 200 

Potassium ( K+) mg/L 2.90 12 

Fer Total ( Fe) mg/L 0.08 0.3 

Ammonium ( NH4+) mg/L 0.0 0.5 

Carbonates ( Co3 
2-

 ) 
mg/L 0.0   

Bicarbonates (HCO3
-) mg/L 225.7   

Chlorures (Cl-) mg/L 0.52 250 

Sulfates ( So4
2-) mg/L 4 250 

Nitrites (NO2
-) mg/L 0.007 3 

Nitrates (NO3
-) mg/L 10.56 50 

Ortho phosphates  (Po4
3-) mg/L 1.33 5 

Phosphore (P) mg/L 0.43 2 
Fluor (F) mg/L 0.33 1.5 
Manganèse (Mn2+) mg/L 0.005 0.5 
Zinc (Zn) mg/L 0.0 3 
Arsenic (As) µg/L 5 10 
Résidu sec Mg/L 140.44 1000 
 
Conclusion :    Eau  conforme aux normes de potabilité sur le plan physico-chimique pour les paramètres 

analysés 

 

 

 

 

 

 



Résultats de la microbiologie 

 

Conclusion :     Eau  conforme aux normes de potabilité sur le plan microbiologique pour les 

paramètres analysés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                Ministère de l'Eau et de l'Assainissement  
                                                ********* 

Paramètre 
Température et 

temps 
d'incubation  

Technique et 
milieu de culture 

Résultats 
Normes de 
potabilité          

Burkina Faso 

Coliformes thermo tolérants (fécaux) 44° C/48 H 
Filtration sur 
membrane 

(chromocult agar) 
       0 0/100 ml 

Coliformes totaux 37°C/24 H 
Filtration sur 
membrane 

(chromocult agar 
       0 0/100 ml 

Streptocoques fécaux  37° C / 48 H 

Filtration sur 
membrane 

(milieu de slanetz 
et Bartley) 

       0  0/100 ml 



                                                    Région du Centre-Nord 
                                                ********* 

                                                 Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement 
                                                 *********  

 Laboratoire Régional            
          

        Burkina Faso 
********** 

            Unité – Progrès – Justice 

 

                            RESULTATS D'ANALYSE PHYSICO-CHIMIQUE D'EAU 

 
Analyse n°0101/2017 

 

PROVINCE:NAMENTENGA Préleveur : LABO-DREA-CN Date de prélèvement: 18/05/2017 

COMMUNE: TOUGOURI  
Demandeur : OCADES/ 
PROGRAMME FASO 

Date d’analyse : 20/05/2017        

VILLAGE : AMBKANGO Quartier : YARCIN  
COORDONNEE:  X : 00°30’11.8’’ W      Y : 13°07’12.2’’ N 

 

PARAMETRES UNITES VALEURS 

Valeur inférieure 
ou égale 

recommandée par 
la CEE ou OMS 

Température   °C 29.8   

pH   6.05   

Conductivité électrique à 20°c µS/cm 201 1000  

Turbidité NTU 0.46 5 

Titre alcali métrique (TA)  °F 0   

Titre alcali métrique complet (TAC) °F 9.9   

Dureté totale (TH) °F 7.8 50 

Calcium (Ca²+) mg/L              16.4 100 

Magnesium (Mg²+) mg/L 9 50 

Sodium ( Na+) mg/L 10.6 200 

Potassium ( K+) mg/L 1.70 12 

Fer Total ( Fe) mg/L 0.01 0.3 

Ammonium ( NH4+) mg/L 0.01 0.5 

Carbonates ( Co3 
2-

 ) 
mg/L 0.0   

Bicarbonates (HCO3
-) mg/L 120.8   

Chlorures (Cl-) mg/L 1 250 

Sulfates ( So4
2-) mg/L 1 250 

Nitrites (NO2
-) mg/L 0.020 3 

Nitrates (NO3
-) mg/L 5.72 50 

Ortho phosphates  (Po4
3-) mg/L 1.83 5 

Phosphore (P) mg/L 0.60 2 
Fluor (F) mg/L 2.03 1.5 
Manganèse (Mn2+) mg/L 0.01 0.5 
Zinc (Zn) mg/L 0.0 3 
Arsenic (As) µg/L 0 10 
Résidu sec Mg/L 154.68 1000 
 



Conclusion :    Eau  conforme aux normes de potabilité sur le plan physico-chimique pour les paramètres 

analysés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultats de la microbiologie 

 

Conclusion :     Eau non conforme aux normes de potabilité sur le plan microbiologique pour les 

paramètres analysés. 

 

 

 

Paramètre 
Température et 

temps 
d'incubation  

Technique et 
milieu de culture 

Résultats 
Normes de 
potabilité          

Burkina Faso 

Coliformes thermo tolérants (fécaux) 44° C/48 H 
Filtration sur 
membrane 

(chromocult agar) 
       ˃100 0/100 ml 

Coliformes totaux 37°C/24 H 
Filtration sur 
membrane 

(chromocult agar 
        ˃100 0/100 ml 

Streptocoques fécaux  37° C / 48 H 

Filtration sur 
membrane 

(milieu de slanetz 
et Bartley) 

       0  0/100 ml 



 

 

 

 

                                                                                Ministère de l'Eau et de l'Assainissement  
                                                ********* 

                                                    Région du Centre-Nord 
                                                ********* 

                                                 Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement 
                                                 *********  

 Laboratoire Régional            
          

        Burkina Faso 
********** 

            Unité – Progrès – Justice 

 

                            RESULTATS D'ANALYSE PHYSICO-CHIMIQUE D'EAU 

 
Analyse n°096/2017 

 

PROVINCE:NAMENTENGA Préleveur : LABO-DREA-CN Date de prélèvement: 18/05/2017 

COMMUNE: TOUGOURI  
Demandeur : OCADES/ 
PROGRAMME FASO 

Date d’analyse : 20/05/2017        

VILLAGE : KALITAGHIN Quartier : BOULARE  
COORDONNEE:  X : 00°31’49.8’’ W      Y : 13°08’58.7’’ N 

 

PARAMETRES UNITES VALEURS 

Valeur inférieure 
ou égale 

recommandée par 
la CEE ou OMS 

Température   °C 29.5   

pH   6.20   

Conductivité électrique à 20°c µS/cm 182.5 1000  

Turbidité NTU 0.22 5 

Titre alcali métrique (TA)  °F 0   

Titre alcali métrique complet (TAC) °F 9.2   

Dureté totale (TH) °F 8.1 50 

Calcium (Ca²+) mg/L              15.7 100 

Magnesium (Mg²+) mg/L 10.2 50 

Sodium ( Na+) mg/L 7.7 200 

Potassium ( K+) mg/L 1.80 12 

Fer Total ( Fe) mg/L 0.06 0.3 

Ammonium ( NH4+) mg/L 0.06 0.5 

Carbonates ( Co3 
2-

 ) 
mg/L 0.0   

Bicarbonates (HCO3
-) mg/L 112.2   

Chlorures (Cl-) mg/L 1.39 250 

Sulfates ( So4
2-) mg/L 0 250 

Nitrites (NO2
-) mg/L 0.007 3 

Nitrates (NO3
-) mg/L 4.40 50 



Ortho phosphates  (Po4
3-) mg/L 1.95 5 

Phosphore (P) mg/L 0.64 2 
Fluor (F) mg/L 0.0 1.5 
Manganèse (Mn2+) mg/L 0.008 0.5 
Zinc (Zn) mg/L 0.0 3 
Arsenic (As) µg/L 12 10 
Résidu sec Mg/L 140.44 1000 
 
Conclusion :    Eau non conforme aux normes de potabilité sur le plan physico-chimique pour les paramètres 

analysés 

 

 

 

 

 

 

Résultats de la microbiologie 

 

Conclusion :     Eau  conforme aux normes de potabilité sur le plan microbiologique pour les 

paramètres analysés. 

Paramètre 
Température et 

temps 
d'incubation  

Technique et 
milieu de culture 

Résultats 
Normes de 
potabilité          

Burkina Faso 

Coliformes thermo tolérants (fécaux) 44° C/48 H 
Filtration sur 
membrane 

(chromocult agar) 
       0 0/100 ml 

Coliformes totaux 37°C/24 H 
Filtration sur 
membrane 

(chromocult agar 
       0 0/100 ml 

Streptocoques fécaux  37° C / 48 H 

Filtration sur 
membrane 

(milieu de slanetz 
et Bartley) 

       0  0/100 ml 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 Ministère de l'Eau et de l'Assainissement  
                                                ********* 

                                                    Région du Centre-Nord 
                                                ********* 

                                                 Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement 
                                                 *********  

 Laboratoire Régional            
          

        Burkina Faso 
********** 

            Unité – Progrès – Justice 

 

                            RESULTATS D'ANALYSE PHYSICO-CHIMIQUE D'EAU 

 
Analyse n°0124/2017 

 

PROVINCE:NAMENTENGA Préleveur : LABO-DREA-CN Date de prélèvement: 26/05/2017 

COMMUNE: TOUGOURI  
Demandeur : OCADES/ 
PROGRAMME FASO 

Date d’analyse : 27/05/2017        

VILLAGE : KOULPONSGO Quartier : NARILBA  
COORDONNEE:  X : 00°39’01.0’’ W      Y : 13°25’41.2’’ N 

 

PARAMETRES UNITES VALEURS 

Valeur inférieure 
ou égale 

recommandée par 
la CEE ou OMS 

Température   °C 31.7   

Ph   6.66   

Conductivité électrique à 20°c µS/cm 559 1000  

Turbidité NTU 0.13 5 

Titre alcali métrique (TA)  °F 0   

Titre alcali métrique complet (TAC) °F 30   

Dureté totale (TH) °F 22.8 50 

Calcium (Ca²+) mg/L             61.2 100 

Magnesium (Mg²+) mg/L 18.2 50 

Sodium ( Na+) mg/L 25.8 200 

Potassium ( K+) mg/L 1.6 12 



Fer Total ( Fe) mg/L 0.02 0.3 

Ammonium ( NH4+) mg/L 0.0 0.5 

Carbonates ( Co3 
2-

 ) 
mg/L 0.0   

Bicarbonates (HCO3
-) mg/L 366   

Chlorures (Cl-) mg/L 0.88 250 

Sulfates ( So4
2-) mg/L 1 250 

Nitrites (NO2
-) mg/L 6.6 3 

Nitrates (NO3
-) mg/L 17.64 50 

Ortho phosphates  (Po4
3-) mg/L 1.39 5 

Phosphore (P) mg/L 0.45 2 
Fluor (F) mg/L 0.96 1.5 
Manganèse (Mn2+) mg/L 0.004 0.5 
Zinc (Zn) mg/L 0.01 3 
Arsenic (As) µg/L 0 10 
Résidu sec Mg/L 400.19 1000 
 
Conclusion :    Eau non conforme aux normes de potabilité sur le plan physico-chimique pour les paramètres 

analysés 

 

 

 

 

 

Résultats de la microbiologie 

Paramètre 
Température et 

temps 
d'incubation  

Technique et 
milieu de culture 

Résultats 
Normes de 
potabilité          

Burkina Faso 

Coliformes thermo tolérants (fécaux) 44° C/48 H 
Filtration sur 
membrane 

(chromocult agar) 
        0 0/100 ml 

Coliformes totaux 37°C/24 H 
Filtration sur 
membrane 

(chromocult agar 
        0 0/100 ml 

Streptocoques fécaux  37° C / 48 H 

Filtration sur 
membrane 

(milieu de slanetz 
et Bartley) 

         0  0/100 ml 



 

Conclusion :     Eau   conforme aux normes de potabilité sur le plan microbiologique pour les 

paramètres analysés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 Ministère de l'Eau et de l'Assainissement  
                                                ********* 

                                                    Région du Centre-Nord 
                                                ********* 

                                                 Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement 
                                                 *********  

 Laboratoire Régional            
          

        Burkina Faso 
********** 

            Unité – Progrès – Justice 

 

                            RESULTATS D'ANALYSE PHYSICO-CHIMIQUE D'EAU 

 
Analyse n°0123/2017 

 

PROVINCE:NAMENTENGA Préleveur : LABO-DREA-CN Date de prélèvement: 26/05/2017 

COMMUNE: TOUGOURI  
Demandeur : OCADES/ 
PROGRAMME FASO 

Date d’analyse : 27/05/2017        

VILLAGE : KOULPONSGO Quartier : YARE  
COORDONNEE:  X : 00°39’10.2’’ W      Y : 13°24’51.9’’ N 

 

PARAMETRES UNITES VALEURS 

Valeur inférieure 
ou égale 

recommandée par 
la CEE ou OMS 

Température   °C 31.4   

Ph   6.63   

Conductivité électrique à 20°c µS/cm 314 1000  



Turbidité NTU 12.36 5 

Titre alcali métrique (TA)  °F 0   

Titre alcali métrique complet (TAC) °F 16   

Dureté totale (TH) °F 12.9 50 

Calcium (Ca²+) mg/L             31 100 

Magnesium (Mg²+) mg/L 12.4 50 

Sodium ( Na+) mg/L 23.7 200 

Potassium ( K+) mg/L 0.8 12 

Fer Total ( Fe) mg/L 0.24 0.3 

Ammonium ( NH4+) mg/L 0.02 0.5 

Carbonates ( Co3 
2-

 ) 
mg/L 0.0   

Bicarbonates (HCO3
-) mg/L 195.2   

Chlorures (Cl-) mg/L 1.14 250 

Sulfates ( So4
2-) mg/L 4.2 250 

Nitrites (NO2
-) mg/L 0.0 3 

Nitrates (NO3
-) mg/L 13.29 50 

Ortho phosphates  (Po4
3-) mg/L 2.06 5 

Phosphore (P) mg/L 0.67 2 
Fluor (F) mg/L 0.31 1.5 
Manganèse (Mn2+) mg/L 0.10 0.5 
Zinc (Zn) mg/L 0.07 3 
Arsenic (As) µg/L 0 10 
Résidu sec Mg/L 241.64 1000 
 
Conclusion :    Eau  non conforme aux normes de potabilité sur le plan physico-chimique pour les paramètres 

analysés 

 

 

 

 

Résultats de la microbiologie 



 

Conclusion :     Eau   conforme aux normes de potabilité sur le plan microbiologique pour les 

paramètres analysés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 Ministère de l'Eau et de l'Assainissement  
                                                ********* 

                                                    Région du Centre-Nord 
                                                ********* 

                                                 Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement 

Paramètre 
Température et 

temps 
d'incubation  

Technique et 
milieu de culture 

Résultats 
Normes de 
potabilité          

Burkina Faso 

Coliformes thermo tolérants (fécaux) 44° C/48 H 
Filtration sur 
membrane 

(chromocult agar) 
        0 0/100 ml 

Coliformes totaux 37°C/24 H 
Filtration sur 
membrane 

(chromocult agar 
        0 0/100 ml 

Streptocoques fécaux  37° C / 48 H 

Filtration sur 
membrane 

(milieu de slanetz 
et Bartley) 

         0  0/100 ml 



                                                 *********  
 Laboratoire Régional            

          
        Burkina Faso 

********** 
            Unité – Progrès – Justice 

 

                            RESULTATS D'ANALYSE PHYSICO-CHIMIQUE D'EAU 

 
Analyse n°0116/2017 

 

PROVINCE:NAMENTENGA Préleveur : LABO-DREA-CN Date de prélèvement: 20/05/2017 

COMMUNE: TOUGOURI  
Demandeur : OCADES/ 
PROGRAMME FASO 

Date d’analyse : 22/05/2017        

VILLAGE : NABELIN  Quartier : ECOLE  
COORDONNEE:  X : 00°23’04.2’’ W      Y : 13°14’25.5’’ N 

 

PARAMETRES UNITES VALEURS 

Valeur inférieure 
ou égale 

recommandée par 
la CEE ou OMS 

Température   °C 29.8   

pH   7.01   

Conductivité électrique à 20°c µS/cm 360 1000  

Turbidité NTU 14.36 5 

Titre alcali métrique (TA)  °F 0   

Titre alcali métrique complet (TAC) °F 18.4   

Dureté totale (TH) °F 16.9 50 

Calcium (Ca²+) mg/L              40.6 100 

Magnesium (Mg²+) mg/L 16.4 50 

Sodium ( Na+) mg/L 11.4 200 

Potassium ( K+) mg/L 2.30 12 

Fer Total ( Fe) mg/L 0.35 0.3 

Ammonium ( NH4+) mg/L 0.0 0.5 

Carbonates ( Co3 
2-

 ) 
mg/L 0.0   

Bicarbonates (HCO3
-) mg/L 224.5   

Chlorures (Cl-) mg/L 0.55 250 

Sulfates ( So4
2-) mg/L 14 250 

Nitrites (NO2
-) mg/L 0.429 3 

Nitrates (NO3
-) mg/L 13.20 50 

Ortho phosphates  (Po4
3-) mg/L 1.32 5 

Phosphore (P) mg/L 0.43 2 
Fluor (F) mg/L 0.0 1.5 
Manganèse (Mn2+) mg/L 0.009 0.5 
Zinc (Zn) mg/L 0.0 3 
Arsenic (As) µg/L 0 10 
Résidu sec Mg/L 257.73 1000 
 
Conclusion :    Eau non conforme aux normes de potabilité sur le plan physico-chimique pour les paramètres 

analysés 

                                                                                                                                                



 

 

 

 

 

 

Résultats de la microbiologie 

 

Conclusion :     Eau   conforme aux normes de potabilité sur le plan microbiologique pour les 

paramètres analysés. 

 

 

 

 

 

 

Paramètre 
Température et 

temps 
d'incubation  

Technique et 
milieu de culture 

Résultats 
Normes de 
potabilité          

Burkina Faso 

Coliformes thermo tolérants (fécaux) 44° C/48 H 
Filtration sur 
membrane 

(chromocult agar) 
        0 0/100 ml 

Coliformes totaux 37°C/24 H 
Filtration sur 
membrane 

(chromocult agar 
        0 0/100 ml 

Streptocoques fécaux  37° C / 48 H 

Filtration sur 
membrane 

(milieu de slanetz 
et Bartley) 

          0  0/100 ml 



 

 

                                                                                Ministère de l'Eau et de l'Assainissement  
                                                ********* 

                                                    Région du Centre-Nord 
                                                ********* 

                                                 Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement 
                                                 *********  

 Laboratoire Régional            
          

        Burkina Faso 
********** 

            Unité – Progrès – Justice 

 

                            RESULTATS D'ANALYSE PHYSICO-CHIMIQUE D'EAU 

 
Analyse n°0114/2017 

 

PROVINCE:NAMENTENGA Préleveur : LABO-DREA-CN Date de prélèvement: 20/05/2017 

COMMUNE: TOUGOURI  
Demandeur : OCADES/ 
PROGRAMME FASO 

Date d’analyse : 22/05/2017        

VILLAGE : NABELIN  Quartier : NATENGA  
COORDONNEE:  X : 00°23’17.4’’ W      Y : 13°14’07.4’’ N 

 

PARAMETRES UNITES VALEURS 

Valeur inférieure 
ou égale 

recommandée par 
la CEE ou OMS 

Température   °C 30.1   

pH   7.04   

Conductivité électrique à 20°c µS/cm 722 1000  

Turbidité NTU 1.88 5 

Titre alcali métrique (TA)  °F 0   

Titre alcali métrique complet (TAC) °F 30.2   

Dureté totale (TH) °F 34.1 50 

Calcium (Ca²+) mg/L              75.9 100 

Magnesium (Mg²+) mg/L 36.6 50 

Sodium ( Na+) mg/L 27 200 

Potassium ( K+) mg/L 3.4 12 

Fer Total ( Fe) mg/L 0.02 0.3 

Ammonium ( NH4+) mg/L 0.01 0.5 

Carbonates ( Co3 
2-

 ) 
mg/L 0.0   

Bicarbonates (HCO3
-) mg/L 368.4   

Chlorures (Cl-) mg/L 1.68 250 

Sulfates ( So4
2-) mg/L 48 250 

Nitrites (NO2
-) mg/L 0.017 3 

Nitrates (NO3
-) mg/L 9.06 50 

Ortho phosphates  (Po4
3-) mg/L 1.47 5 

Phosphore (P) mg/L 0.48 2 
Fluor (F) mg/L 0.01 1.5 



Manganèse (Mn2+) mg/L 0.06 0.5 
Zinc (Zn) mg/L 0.0 3 
Arsenic (As) µg/L 10 10 
Résidu sec Mg/L 516.88 1000 
 
Conclusion :    Eau  conforme aux normes de potabilité sur le plan physico-chimique pour les paramètres 

analysés 

 

 

Résultats de la microbiologie 

 

Conclusion :     Eau   conforme aux normes de potabilité sur le plan microbiologique pour les 

paramètres analysés. 

 

 

                                                           
 
 
 

Paramètre 
Température et 

temps 
d'incubation  

Technique et 
milieu de culture 

Résultats 
Normes de 
potabilité          

Burkina Faso 

Coliformes thermo tolérants (fécaux) 44° C/48 H 
Filtration sur 
membrane 

(chromocult agar) 
        0 0/100 ml 

Coliformes totaux 37°C/24 H 
Filtration sur 
membrane 

(chromocult agar 
        0 0/100 ml 

Streptocoques fécaux  37° C / 48 H 

Filtration sur 
membrane 

(milieu de slanetz 
et Bartley) 

          0  0/100 ml 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      Ministère de l'Eau et de l'Assainissement  

                                                ********* 
                                                    Région du Centre-Nord 

                                                ********* 
                                                 Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement 

                                                 *********  
 Laboratoire Régional            

          
        Burkina Faso 

********** 
            Unité – Progrès – Justice 

 

                            RESULTATS D'ANALYSE PHYSICO-CHIMIQUE D'EAU 

 
Analyse n°0115/2017 

 

PROVINCE:NAMENTENGA Préleveur : LABO-DREA-CN Date de prélèvement: 20/05/2017 

COMMUNE: TOUGOURI  
Demandeur : OCADES/ 
PROGRAMME FASO 

Date d’analyse : 22/05/2017        

VILLAGE : NABELIN  Quartier : SILMIRDIN  
COORDONNEE:  X : 00°23’00.7’’ W      Y : 13°13’57.2’’ N 

 

PARAMETRES UNITES VALEURS 

Valeur inférieure 
ou égale 

recommandée par 
la CEE ou OMS 

Température   °C 30   

pH   6.93   

Conductivité électrique à 20°c µS/cm 856 1000  

Turbidité NTU 0.65 5 

Titre alcali métrique (TA)  °F 0   

Titre alcali métrique complet (TAC) °F 39   

Dureté totale (TH) °F 34.9 50 

Calcium (Ca²+) mg/L              78 100 

Magnesium (Mg²+) mg/L 37.4 50 

Sodium ( Na+) mg/L 38.4 200 

Potassium ( K+) mg/L 6.90 12 

Fer Total ( Fe) mg/L 0.52 0.3 

Ammonium ( NH4+) mg/L 0.04 0.5 

Carbonates ( Co3 
2-

 ) 
mg/L 0.0   



Bicarbonates (HCO3
-) mg/L 475.8   

Chlorures (Cl-) mg/L 1.84 250 

Sulfates ( So4
2-) mg/L 26 250 

Nitrites (NO2
-) mg/L 0.198 3 

Nitrates (NO3
-) mg/L 6.34 50 

Ortho phosphates  (Po4
3-) mg/L 1.69 5 

Phosphore (P) mg/L 0.55 2 
Fluor (F) mg/L 0.08 1.5 
Manganèse (Mn2+) mg/L 0.008 0.5 
Zinc (Zn) mg/L 0.03 3 
Arsenic (As) µg/L 3 10 
Résidu sec Mg/L 649.31 1000 
 
Conclusion :    Eau  conforme aux normes de potabilité sur le plan physico-chimique pour les paramètres 

analysés 

 

 

 

 

 

 

Résultats de la microbiologie 

Paramètre 
Température et 

temps 
d'incubation  

Technique et 
milieu de culture 

Résultats 
Normes de 
potabilité          

Burkina Faso 

Coliformes thermo tolérants (fécaux) 44° C/48 H 
Filtration sur 
membrane 

(chromocult agar) 
        0 0/100 ml 

Coliformes totaux 37°C/24 H 
Filtration sur 
membrane 

(chromocult agar 
        0 0/100 ml 

Streptocoques fécaux  37° C / 48 H 

Filtration sur 
membrane 

(milieu de slanetz 
et Bartley) 

          0  0/100 ml 



 

Conclusion :     Eau   conforme aux normes de potabilité sur le plan microbiologique pour les 

paramètres analysés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                Ministère de l'Eau et de l'Assainissement  
                                                ********* 

                                                    Région du Centre-Nord 
                                                ********* 

                                                 Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement 
                                                 *********  

 Laboratoire Régional            
          

        Burkina Faso 
********** 

            Unité – Progrès – Justice 

 

                            RESULTATS D'ANALYSE PHYSICO-CHIMIQUE D'EAU 

 
Analyse n°0117/2017 

 

PROVINCE:NAMENTENGA Préleveur : LABO-DREA-CN Date de prélèvement: 20/05/2017 

COMMUNE: TOUGOURI  
Demandeur : OCADES/ 
PROGRAMME FASO 

Date d’analyse : 22/05/2017        

VILLAGE : NABELIN  Quartier : TOESIN  
COORDONNEE:  X : 00°22’26.4’’ W      Y : 13°14’37.8’’ N 

 

PARAMETRES UNITES VALEURS 

Valeur inférieure 
ou égale 

recommandée par 
la CEE ou OMS 

Température   °C 29.8   

pH   6.98   

Conductivité électrique à 20°c µS/cm 462 1000  

Turbidité NTU 8.13 5 

Titre alcali métrique (TA)  °F 0   

Titre alcali métrique complet (TAC) °F 22.8   



Dureté totale (TH) °F 20.3 50 

Calcium (Ca²+) mg/L             44.6 100 

Magnesium (Mg²+) mg/L 22.1 50 

Sodium ( Na+) mg/L 19.1 200 

Potassium ( K+) mg/L 2.70 12 

Fer Total ( Fe) mg/L 0.31 0.3 

Ammonium ( NH4+) mg/L 0.0 0.5 

Carbonates ( Co3 
2-

 ) 
mg/L 0.0   

Bicarbonates (HCO3
-) mg/L 278.2   

Chlorures (Cl-) mg/L 1.11 250 

Sulfates ( So4
2-) mg/L 11 250 

Nitrites (NO2
-) mg/L 0.007 3 

Nitrates (NO3
-) mg/L 11.75 50 

Ortho phosphates  (Po4
3-) mg/L 1.29 5 

Phosphore (P) mg/L 0.42 2 
Fluor (F) mg/L 0.48 1.5 
Manganèse (Mn2+) mg/L 0.007 0.5 
Zinc (Zn) mg/L 0.01 3 
Arsenic (As) µg/L 3 10 
Résidu sec Mg/L 330.75 1000 
 
Conclusion :    Eau non  conforme aux normes de potabilité sur le plan physico-chimique pour les paramètres 

analysés 

 

 

 

 

 

Résultats de la microbiologie 



 

Conclusion :     Eau   conforme aux normes de potabilité sur le plan microbiologique pour les 

paramètres analysés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                Ministère de l'Eau et de l'Assainissement  
                                                ********* 

                                                    Région du Centre-Nord 
                                                ********* 

                                                 Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement 
                                                 *********  

 Laboratoire Régional            

Paramètre 
Température et 

temps 
d'incubation  

Technique et 
milieu de culture 

Résultats 
Normes de 
potabilité          

Burkina Faso 

Coliformes thermo tolérants (fécaux) 44° C/48 H 
Filtration sur 
membrane 

(chromocult agar) 
        0 0/100 ml 

Coliformes totaux 37°C/24 H 
Filtration sur 
membrane 

(chromocult agar 
        0 0/100 ml 

Streptocoques fécaux  37° C / 48 H 

Filtration sur 
membrane 

(milieu de slanetz 
et Bartley) 

         0  0/100 ml 



          
        Burkina Faso 

********** 
            Unité – Progrès – Justice 

 

                            RESULTATS D'ANALYSE PHYSICO-CHIMIQUE D'EAU 

 
Analyse n°0118/2017 

 

PROVINCE:NAMENTENGA Préleveur : LABO-DREA-CN Date de prélèvement: 20/05/2017 

COMMUNE: TOUGOURI  
Demandeur : OCADES/ 
PROGRAMME FASO 

Date d’analyse : 22/05/2017        

VILLAGE : NABELIN  Quartier : TOESIN  
COORDONNEE:  X : 00°22’44’’ W      Y : 13°14’45.9’’ N 

 

PARAMETRES UNITES VALEURS 

Valeur inférieure 
ou égale 

recommandée par 
la CEE ou OMS 

Température   °C 29.5   

pH   7.27   

Conductivité électrique à 20°c µS/cm 534 1000  

Turbidité NTU 0.22 5 

Titre alcali métrique (TA)  °F 0   

Titre alcali métrique complet (TAC) °F 27.9   

Dureté totale (TH) °F 24.2 50 

Calcium (Ca²+) mg/L             47 100 

Magnesium (Mg²+) mg/L 30.2 50 

Sodium ( Na+) mg/L 22.2 200 

Potassium ( K+) mg/L 3.5 12 

Fer Total ( Fe) mg/L 0.04 0.3 

Ammonium ( NH4+) mg/L 0.0 0.5 

Carbonates ( Co3 
2-

 ) 
mg/L 0.0   

Bicarbonates (HCO3
-) mg/L 340.4   

Chlorures (Cl-) mg/L 1.06 250 

Sulfates ( So4
2-) mg/L 11 250 

Nitrites (NO2
-) mg/L 0.01 3 

Nitrates (NO3
-) mg/L 10.82 50 

Ortho phosphates  (Po4
3-) mg/L 1.44 5 

Phosphore (P) mg/L 0.47 2 
Fluor (F) mg/L 0.0 1.5 
Manganèse (Mn2+) mg/L 0.001 0.5 
Zinc (Zn) mg/L 0.03 3 
Arsenic (As) µg/L 0 10 
Résidu sec Mg/L 382.30 1000 
 
Conclusion :    Eau  conforme aux normes de potabilité sur le plan physico-chimique pour les paramètres 

analysés 

 

 

 



 

 

 

Résultats de la microbiologie 

 

Conclusion :     Eau   conforme aux normes de potabilité sur le plan microbiologique pour les 

paramètres analysés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paramètre 
Température et 

temps 
d'incubation  

Technique et 
milieu de culture 

Résultats 
Normes de 
potabilité          

Burkina Faso 

Coliformes thermo tolérants (fécaux) 44° C/48 H 
Filtration sur 
membrane 

(chromocult agar) 
        0 0/100 ml 

Coliformes totaux 37°C/24 H 
Filtration sur 
membrane 

(chromocult agar 
        0 0/100 ml 

Streptocoques fécaux  37° C / 48 H 

Filtration sur 
membrane 

(milieu de slanetz 
et Bartley) 

         0  0/100 ml 



 

 

                                                                                 Ministère de l'Eau et de l'Assainissement  
                                                ********* 

                                                    Région du Centre-Nord 
                                                ********* 

                                                 Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement 
                                                 *********  

 Laboratoire Régional            
          

        Burkina Faso 
********** 

            Unité – Progrès – Justice 

 

                            RESULTATS D'ANALYSE PHYSICO-CHIMIQUE D'EAU 

 
Analyse n°0119/2017 

 

PROVINCE:NAMENTENGA Préleveur : LABO-DREA-CN Date de prélèvement: 20/05/2017 

COMMUNE: TOUGOURI  
Demandeur : OCADES/ 
PROGRAMME FASO 

Date d’analyse : 22/05/2017        

VILLAGE : NABELIN  Quartier : TOESIN  
COORDONNEE:  X : 00°22’26.7’’ W      Y : 13°15’05.3’’ N 

 

PARAMETRES UNITES VALEURS 

Valeur inférieure 
ou égale 

recommandée par 
la CEE ou OMS 

Température   °C 330.2   

pH   6.91   

Conductivité électrique à 20°c µS/cm 346 1000  

Turbidité NTU 0.2 5 

Titre alcali métrique (TA)  °F 0   

Titre alcali métrique complet (TAC) °F 18.3   

Dureté totale (TH) °F 15.3 50 

Calcium (Ca²+) mg/L             35.5 100 

Magnesium (Mg²+) mg/L 15.5 50 

Sodium ( Na+) mg/L 16 200 

Potassium ( K+) mg/L 2.90 12 

Fer Total ( Fe) mg/L 0.01 0.3 

Ammonium ( NH4+) mg/L 0.06 0.5 

Carbonates ( Co3 
2-

 ) 
mg/L 0.0   

Bicarbonates (HCO3
-) mg/L 223.3   

Chlorures (Cl-) mg/L 0.81 250 

Sulfates ( So4
2-) mg/L 2 250 

Nitrites (NO2
-) mg/L 6.6 3 

Nitrates (NO3
-) mg/L 6.78 50 

Ortho phosphates  (Po4
3-) mg/L 1.22 5 

Phosphore (P) mg/L 0.40 2 
Fluor (F) mg/L 0.42 1.5 
Manganèse (Mn2+) mg/L 0.05 0.5 



Zinc (Zn) mg/L 0.09 3 
Arsenic (As) µg/L 3 10 
Résidu sec Mg/L 254.11 1000 
 
Conclusion :    Eau non conforme aux normes de potabilité sur le plan physico-chimique pour les paramètres 

analysés 

 

 

 

 

 

 

 

Résultats de la microbiologie 

 

Conclusion :     Eau   conforme aux normes de potabilité sur le plan microbiologique pour les 

paramètres analysés. 

 

 

Paramètre 
Température et 

temps 
d'incubation  

Technique et 
milieu de culture 

Résultats 
Normes de 
potabilité          

Burkina Faso 

Coliformes thermo tolérants (fécaux) 44° C/48 H 
Filtration sur 
membrane 

(chromocult agar) 
        0 0/100 ml 

Coliformes totaux 37°C/24 H 
Filtration sur 
membrane 

(chromocult agar 
        0 0/100 ml 

Streptocoques fécaux  37° C / 48 H 

Filtration sur 
membrane 

(milieu de slanetz 
et Bartley) 

         0  0/100 ml 



 

 

 

 

                                                                                Ministère de l'Eau et de l'Assainissement  
                                                ********* 

                                                    Région du Centre-Nord 
                                                ********* 

                                                 Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement 
                                                 *********  

 Laboratoire Régional            
          

        Burkina Faso 
********** 

            Unité – Progrès – Justice 

 

                            RESULTATS D'ANALYSE PHYSICO-CHIMIQUE D'EAU 

 
Analyse n°0103/2017 

 

PROVINCE:NAMENTENGA Préleveur : LABO-DREA-CN Date de prélèvement: 18/05/2017 

COMMUNE: TOUGOURI  
Demandeur : OCADES/ 
PROGRAMME FASO 

Date d’analyse : 20/05/2017        

VILLAGE : NAMTENGA Quartier : CSPS  
COORDONNEE:  X : 00°22’39.8’’ W      Y : 13°07’04.0’’ N 

 

PARAMETRES UNITES VALEURS 

Valeur inférieure 
ou égale 

recommandée par 
la CEE ou OMS 

Température   °C 29.8   

pH   6.94   

Conductivité électrique à 20°c µS/cm 582 1000  

Turbidité NTU 0.22 5 

Titre alcali métrique (TA)  °F 0   

Titre alcali métrique complet (TAC) °F 26.9   

Dureté totale (TH) °F 21.6 50 

Calcium (Ca²+) mg/L              34.6 100 

Magnesium (Mg²+) mg/L 31.3 50 

Sodium ( Na+) mg/L 20.1 200 

Potassium ( K+) mg/L 9.10 12 

Fer Total ( Fe) mg/L 0.02 0.3 

Ammonium ( NH4+) mg/L 0.02 0.5 

Carbonates ( Co3 
2-

 ) 
mg/L 0.0   

Bicarbonates (HCO3
-) mg/L 328.2   

Chlorures (Cl-) mg/L 1.47 250 

Sulfates ( So4
2-) mg/L 7 250 

Nitrites (NO2
-) mg/L 0.003 3 

Nitrates (NO3
-) mg/L 13.64 50 



Ortho phosphates  (Po4
3-) mg/L 2.07 5 

Phosphore (P) mg/L 0.67 2 
Fluor (F) mg/L 1.29 1.5 
Manganèse (Mn2+) mg/L 0.03 0.5 
Zinc (Zn) mg/L 0.04 3 
Arsenic (As) µg/L 0 10 
Résidu sec Mg/L 416.66 1000 
 
Conclusion :    Eau  conforme aux normes de potabilité sur le plan physico-chimique pour les paramètres 

analysés 

                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

Résultats de la microbiologie 

 

Paramètre 
Température et 

temps 
d'incubation  

Technique et 
milieu de culture 

Résultats 
Normes de 
potabilité          

Burkina Faso 

Coliformes thermo tolérants (fécaux) 44° C/48 H 
Filtration sur 
membrane 

(chromocult agar) 
       0 0/100 ml 

Coliformes totaux 37°C/24 H 
Filtration sur 
membrane 

(chromocult agar 
        0 0/100 ml 

Streptocoques fécaux  37° C / 48 H 

Filtration sur 
membrane 

(milieu de slanetz 
et Bartley) 

       0  0/100 ml 



Conclusion :     Eau  conforme aux normes de potabilité sur le plan microbiologique pour les 

paramètres analysés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 Ministère de l'Eau et de l'Assainissement  
                                                ********* 

                                                    Région du Centre-Nord 
                                                ********* 

                                                 Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement 
                                                 *********  

 Laboratoire Régional            
          

        Burkina Faso 
********** 

            Unité – Progrès – Justice 

 

                            RESULTATS D'ANALYSE PHYSICO-CHIMIQUE D'EAU 

 
Analyse n°0111/2017 

 

PROVINCE:NAMENTENGA Préleveur : LABO-DREA-CN Date de prélèvement: 20/05/2017 

COMMUNE: TOUGOURI  
Demandeur : OCADES/ 
PROGRAMME FASO 

Date d’analyse : 22/05/2017        

VILLAGE : NARE  Quartier : BALSA  
COORDONNEE:  X : 00°38’25.9’’ W      Y : 13°15’55.6.6’’ N 

 

PARAMETRES UNITES VALEURS 

Valeur inférieure 
ou égale 

recommandée par 
la CEE ou OMS 

Température   °C 30.5   

pH   6.55   

Conductivité électrique à 20°c µS/cm 262 1000  

Turbidité NTU 0.30 5 

Titre alcali métrique (TA)  °F 0   

Titre alcali métrique complet (TAC) °F 13.3   

Dureté totale (TH) °F 10.8 50 

Calcium (Ca²+) mg/L              25 100 

Magnesium (Mg²+) mg/L 11.1 50 

Sodium ( Na+) mg/L 18.7 200 



Potassium ( K+) mg/L 0.80 12 

Fer Total ( Fe) mg/L 0.0 0.3 

Ammonium ( NH4+) mg/L 0.0 0.5 

Carbonates ( Co3 
2-

 ) 
mg/L 0.0   

Bicarbonates (HCO3
-) mg/L 162.3   

Chlorures (Cl-) mg/L 0.86 250 

Sulfates ( So4
2-) mg/L 1 250 

Nitrites (NO2
-) mg/L 0.165 3 

Nitrates (NO3
-) mg/L 8.58 50 

Ortho phosphates  (Po4
3-) mg/L 1.55 5 

Phosphore (P) mg/L 0.50 2 
Fluor (F) mg/L 0.23 1.5 
Manganèse (Mn2+) mg/L 0.007 0.5 
Zinc (Zn) mg/L 0.0 3 
Arsenic (As) µg/L 0 10 
Résidu sec Mg/L 200.85 1000 
 
Conclusion :    Eau  conforme aux normes de potabilité sur le plan physico-chimique pour les paramètres 

analysés 

                                                                                                                                                

 

 

 

 

Résultats de la microbiologie 

Paramètre 
Température et 

temps 
d'incubation  

Technique et 
milieu de culture 

Résultats 
Normes de 
potabilité          

Burkina Faso 

Coliformes thermo tolérants (fécaux) 44° C/48 H 
Filtration sur 
membrane 

(chromocult agar) 
        2 0/100 ml 

Coliformes totaux 37°C/24 H 
Filtration sur 
membrane 

(chromocult agar 
        2 0/100 ml 

Streptocoques fécaux  37° C / 48 H 
Filtration sur 
membrane 

          0  0/100 ml 



 

Conclusion :     Eau non  conforme aux normes de potabilité sur le plan microbiologique 

pour les paramètres analysés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 Ministère de l'Eau et de l'Assainissement  
                                                ********* 

                                                    Région du Centre-Nord 
                                                ********* 

                                                 Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement 
                                                 *********  

 Laboratoire Régional            
          

        Burkina Faso 
********** 

            Unité – Progrès – Justice 

 

                            RESULTATS D'ANALYSE PHYSICO-CHIMIQUE D'EAU 

 
Analyse n°094/2017 

 

PROVINCE:NAMENTENGA Préleveur : LABO-DREA-CN Date de prélèvement: 18/05/2017 

COMMUNE: TOUGOURI  
Demandeur : OCADES/ 
PROGRAMME FASO 

Date d’analyse : 20/05/2017        

VILLAGE : SAGUEM Quartier : GAOUNDI  
COORDONNEE:  X : 00°31’45.0’’ W      Y : 13°14’36.9’’ N 

 

PARAMETRES UNITES VALEURS 

Valeur inférieure 
ou égale 

recommandée par 
la CEE ou OMS 

Température   °C 33.4   

(milieu de slanetz 
et Bartley) 



pH   7.19   

Conductivité électrique à 20°c µS/cm 484 1000  

Turbidité NTU 0.28 5 

Titre alcali métrique (TA)  °F 0   

Titre alcali métrique complet (TAC) °F 26.3   

Dureté totale (TH) °F 23.5 50 

Calcium (Ca²+) mg/L              49.3 100 

Magnesium (Mg²+) mg/L 27.1 50 

Sodium ( Na+) mg/L 20.9 200 

Potassium ( K+) mg/L 0.4 12 

Fer Total ( Fe) mg/L 0.01 0.3 

Ammonium ( NH4+) mg/L 0.0 0.5 

Carbonates ( Co3 
2-

 ) 
mg/L 0.0   

Bicarbonates (HCO3
-) mg/L 320.9   

Chlorures (Cl-) mg/L 1.32 250 

Sulfates ( So4
2-) mg/L 0 250 

Nitrites (NO2
-) mg/L 0.073 3 

Nitrates (NO3
-) mg/L 5.28 50 

Ortho phosphates  (Po4
3-) mg/L 2.10 5 

Phosphore (P) mg/L 0.68 2 
Fluor (F) mg/L 0.8 1.5 
Manganèse (Mn2+) mg/L 0.026 0.5 
Zinc (Zn) mg/L 0.0 3 
Arsenic (As) µg/L 15 10 
Résidu sec Mg/L 223.94 1000 
 
Conclusion :    Eau non  conforme aux normes de potabilité sur le plan physico-chimique pour les paramètres 

analysés 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultats de la microbiologie 

Paramètre 
Température et 

temps 
d'incubation  

Technique et 
milieu de culture 

Résultats 
Normes de 
potabilité          

Burkina Faso 



 

Conclusion :     Eau non conforme aux normes de potabilité sur le plan microbiologique pour 

les paramètres analysés. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 Ministère de l'Eau et de l'Assainissement  
                                                ********* 

                                                    Région du Centre-Nord 
                                                ********* 

                                                 Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement 
                                                 *********  

 Laboratoire Régional            
          

        Burkina Faso 
********** 

            Unité – Progrès – Justice 

 

                            RESULTATS D'ANALYSE PHYSICO-CHIMIQUE D'EAU 

 
Analyse n°0106/2017 

 

PROVINCE:NAMENTENGA Préleveur : LABO-DREA-CN Date de prélèvement: 19/05/2017 

COMMUNE: TOUGOURI  
Demandeur : OCADES/ 
PROGRAMME FASO 

Date d’analyse : 21/05/2017        

VILLAGE : TAFFOGO Quartier : DAFUKUMDOUKO  
COORDONNEE:  X : 00°33’23.7’’ W      Y : 13°23’01.0’’ N 

Coliformes thermo tolérants (fécaux) 44° C/48 H 
Filtration sur 
membrane 

(chromocult agar) 
       6 0/100 ml 

Coliformes totaux 37°C/24 H 
Filtration sur 
membrane 

(chromocult agar 
       6 0/100 ml 

Streptocoques fécaux  37° C / 48 H 

Filtration sur 
membrane 

(milieu de slanetz 
et Bartley) 

       0  0/100 ml 



 

PARAMETRES UNITES VALEURS 

Valeur inférieure 
ou égale 

recommandée par 
la CEE ou OMS 

Température   °C 29.8   

pH   6.96   

Conductivité électrique à 20°c µS/cm 431 1000  

Turbidité NTU 0.28 5 

Titre alcali métrique (TA)  °F 0   

Titre alcali métrique complet (TAC) °F 23.6   

Dureté totale (TH) °F 17 50 

Calcium (Ca²+) mg/L              39.6 100 

Magnesium (Mg²+) mg/L 17.3 50 

Sodium ( Na+) mg/L 16.4 200 

Potassium ( K+) mg/L 0.6 12 

Fer Total ( Fe) mg/L 0.03 0.3 

Ammonium ( NH4+) mg/L 0.03 0.5 

Carbonates ( Co3 
2-

 ) 
mg/L 0.0   

Bicarbonates (HCO3
-) mg/L 287.9   

Chlorures (Cl-) mg/L 1.02 250 

Sulfates ( So4
2-) mg/L 0 250 

Nitrites (NO2
-) mg/L 0.003 3 

Nitrates (NO3
-) mg/L 14.08 50 

Ortho phosphates  (Po4
3-) mg/L 1.74 5 

Phosphore (P) mg/L 0.57 2 
Fluor (F) mg/L 0.87 1.5 
Manganèse (Mn2+) mg/L 0.0 0.5 
Zinc (Zn) mg/L 0.02 3 
Arsenic (As) µg/L 0 10 
Résidu sec Mg/L 308.56 1000 
 
Conclusion :    Eau  conforme aux normes de potabilité sur le plan physico-chimique pour les paramètres 

analysés 

 

 

 

 

 

 

 

Résultats de la microbiologie 



 

Conclusion :     Eau  non conforme aux normes de potabilité sur le plan microbiologique 

pour les paramètres analysés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                Ministère de l'Eau et de l'Assainissement  
                                                ********* 

                                                    Région du Centre-Nord 
                                                ********* 

                                                 Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement 
                                                 *********  

 Laboratoire Régional            
          

Paramètre 
Température et 

temps 
d'incubation  

Technique et 
milieu de culture 

Résultats 
Normes de 
potabilité          

Burkina Faso 

Coliformes thermo tolérants (fécaux) 44° C/48 H 
Filtration sur 
membrane 

(chromocult agar) 
       ˃100 0/100 ml 

Coliformes totaux 37°C/24 H 
Filtration sur 
membrane 

(chromocult agar 
        ˃100 0/100 ml 

Streptocoques fécaux  37° C / 48 H 

Filtration sur 
membrane 

(milieu de slanetz 
et Bartley) 

       0  0/100 ml 



        Burkina Faso 
********** 

            Unité – Progrès – Justice 

 

                            RESULTATS D'ANALYSE PHYSICO-CHIMIQUE D'EAU 

 
Analyse n°0105/2017 

 

PROVINCE:NAMENTENGA Préleveur : LABO-DREA-CN Date de prélèvement: 19/05/2017 

COMMUNE: TOUGOURI  
Demandeur : OCADES/ 
PROGRAMME FASO 

Date d’analyse : 21/05/2017        

VILLAGE : TAFFOGO Quartier : MOINBIN  
COORDONNEE:  X : 00°32’20.2’’ W      Y : 13°22’51’’ N 

 

PARAMETRES UNITES VALEURS 

Valeur inférieure 
ou égale 

recommandée par 
la CEE ou OMS 

Température   °C 29.8   

pH   7.09   

Conductivité électrique à 20°c µS/cm 659 1000  

Turbidité NTU 2.29 5 

Titre alcali métrique (TA)  °F 0   

Titre alcali métrique complet (TAC) °F 26.7   

Dureté totale (TH) °F 17.1 50 

Calcium (Ca²+) mg/L              36.5 100 

Magnesium (Mg²+) mg/L 19.4 50 

Sodium ( Na+) mg/L 48.8 200 

Potassium ( K+) mg/L 2.90 12 

Fer Total ( Fe) mg/L 0.21 0.3 

Ammonium ( NH4+) mg/L 0.0 0.5 

Carbonates ( Co3 
2-

 ) 
mg/L 0.0   

Bicarbonates (HCO3
-) mg/L 325.7   

Chlorures (Cl-) mg/L 1.69 250 

Sulfates ( So4
2-) mg/L 56 250 

Nitrites (NO2
-) mg/L 0.003 3 

Nitrates (NO3
-) mg/L 11 50 

Ortho phosphates  (Po4
3-) mg/L 1.21 5 

Phosphore (P) mg/L 0.39 2 
Fluor (F) mg/L 0.10 1.5 
Manganèse (Mn2+) mg/L 0.04 0.5 
Zinc (Zn) mg/L 0.03 3 
Arsenic (As) µg/L 0 10 
Résidu sec Mg/L 471.79 1000 
 
Conclusion :    Eau  conforme aux normes de potabilité sur le plan physico-chimique pour les paramètres 

analysés 

 

 

 



 

 

 

 

Résultats de la microbiologie 

 

Conclusion :     Eau  conforme aux normes de potabilité sur le plan microbiologique pour les 

paramètres analysés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paramètre 
Température et 

temps 
d'incubation  

Technique et 
milieu de culture 

Résultats 
Normes de 
potabilité          

Burkina Faso 

Coliformes thermo tolérants (fécaux) 44° C/48 H 
Filtration sur 
membrane 

(chromocult agar) 
       0 0/100 ml 

Coliformes totaux 37°C/24 H 
Filtration sur 
membrane 

(chromocult agar 
        0 0/100 ml 

Streptocoques fécaux  37° C / 48 H 

Filtration sur 
membrane 

(milieu de slanetz 
et Bartley) 

       0  0/100 ml 



 

                                                                                Ministère de l'Eau et de l'Assainissement  
                                                ********* 

                                                    Région du Centre-Nord 
                                                ********* 

                                                 Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement 
                                                 *********  

 Laboratoire Régional            
          

        Burkina Faso 
********** 

            Unité – Progrès – Justice 

 

                            RESULTATS D'ANALYSE PHYSICO-CHIMIQUE D'EAU 

 
Analyse n°0104/2017 

 

PROVINCE:NAMENTENGA Préleveur : LABO-DREA-CN Date de prélèvement: 18/05/2017 

COMMUNE: TOUGOURI  
Demandeur : OCADES/ 
PROGRAMME FASO 

Date d’analyse : 20/05/2017        

VILLAGE : TANGHIN Quartier : TANGHIN  
COORDONNEE:  X : 00°24’56.9’’ W      Y : 13°03’54.3’’ N 

 

PARAMETRES UNITES VALEURS 

Valeur inférieure 
ou égale 

recommandée par 
la CEE ou OMS 

Température   °C 29.7   

pH   6.89   

Conductivité électrique à 20°c µS/cm 668 1000  

Turbidité NTU 0.15 5 

Titre alcali métrique (TA)  °F 0   

Titre alcali métrique complet (TAC) °F 30.2   

Dureté totale (TH) °F 20.3 50 

Calcium (Ca²+) mg/L              35.2 100 

Magnesium (Mg²+) mg/L 27.7 50 

Sodium ( Na+) mg/L 31.5 200 

Potassium ( K+) mg/L 1.60 12 

Fer Total ( Fe) mg/L 0.01 0.3 

Ammonium ( NH4+) mg/L 0.0 0.5 

Carbonates ( Co3 
2-

 ) 
mg/L 0.0   

Bicarbonates (HCO3
-) mg/L 368.4   

Chlorures (Cl-) mg/L 1.32 250 

Sulfates ( So4
2-) mg/L 7 250 

Nitrites (NO2
-) mg/L 0.007 3 

Nitrates (NO3
-) mg/L 14.08 50 

Ortho phosphates  (Po4
3-) mg/L 2.91 5 

Phosphore (P) mg/L 0.95 2 
Fluor (F) mg/L 0.02 1.5 
Manganèse (Mn2+) mg/L 0.006 0.5 
Zinc (Zn) mg/L 0.0 3 



Arsenic (As) µg/L 0 10 
Résidu sec Mg/L 478.23 1000 
 
Conclusion :    Eau  conforme aux normes de potabilité sur le plan physico-chimique pour les paramètres 

analysés 

                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

Résultats de la microbiologie 

 

Conclusion :     Eau  conforme aux normes de potabilité sur le plan microbiologique pour les 

paramètres analysés. 

 

 

Paramètre 
Température et 

temps 
d'incubation  

Technique et 
milieu de culture 

Résultats 
Normes de 
potabilité          

Burkina Faso 

Coliformes thermo tolérants (fécaux) 44° C/48 H 
Filtration sur 
membrane 

(chromocult agar) 
       0 0/100 ml 

Coliformes totaux 37°C/24 H 
Filtration sur 
membrane 

(chromocult agar 
        0 0/100 ml 

Streptocoques fécaux  37° C / 48 H 

Filtration sur 
membrane 

(milieu de slanetz 
et Bartley) 

       0  0/100 ml 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 Ministère de l'Eau et de l'Assainissement  
                                                ********* 

                                                    Région du Centre-Nord 
                                                ********* 

                                                 Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement 
                                                 *********  

 Laboratoire Régional            
          

        Burkina Faso 
********** 

            Unité – Progrès – Justice 

 

                            RESULTATS D'ANALYSE PHYSICO-CHIMIQUE D'EAU 

 
Analyse n°0120/2017 

 

PROVINCE:NAMENTENGA Préleveur : LABO-DREA-CN Date de prélèvement: 26/05/2017 

COMMUNE: TOUGOURI  
Demandeur : OCADES/ 
PROGRAMME FASO 

Date d’analyse : 27/05/2017        

VILLAGE : TOANSGO Quartier : ECOLE  
COORDONNEE:  X : 00°28’45.6’’ W      Y : 13°18’12.1’’ N 

 

PARAMETRES UNITES VALEURS 

Valeur inférieure 
ou égale 

recommandée par 
la CEE ou OMS 

Température   °C 31.5   

Ph   7.0   

Conductivité électrique à 20°c µS/cm 360 1000  

Turbidité NTU 0.22 5 

Titre alcali métrique (TA)  °F 0   

Titre alcali métrique complet (TAC) °F 21   

Dureté totale (TH) °F 17 50 

Calcium (Ca²+) mg/L             43.6 100 

Magnesium (Mg²+) mg/L 14.7 50 

Sodium ( Na+) mg/L 14.7 200 

Potassium ( K+) mg/L 0.6 12 

Fer Total ( Fe) mg/L 0.02 0.3 

Ammonium ( NH4+) mg/L 0.04 0.5 

Carbonates ( Co3 
2-

 ) 
mg/L 0.0   

Bicarbonates (HCO3
-) mg/L 256.2   

Chlorures (Cl-) mg/L 0.81 250 



Sulfates ( So4
2-) mg/L 2 250 

Nitrites (NO2
-) mg/L 3.3 3 

Nitrates (NO3
-) mg/L 11.97 50 

Ortho phosphates  (Po4
3-) mg/L 1.27 5 

Phosphore (P) mg/L 0.41 2 
Fluor (F) mg/L 0.0 1.5 
Manganèse (Mn2+) mg/L 0.004 0.5 
Zinc (Zn) mg/L 0.06 3 
Arsenic (As) µg/L 0 10 
Résidu sec Mg/L 257.73 1000 
 
Conclusion :    Eau  conforme aux normes de potabilité sur le plan physico-chimique pour les paramètres 

analysés 

 

 

 

 

 

 

 

Résultats de la microbiologie 

 

Paramètre 
Température et 

temps 
d'incubation  

Technique et 
milieu de culture 

Résultats 
Normes de 
potabilité          

Burkina Faso 

Coliformes thermo tolérants (fécaux) 44° C/48 H 
Filtration sur 
membrane 

(chromocult agar) 
        0 0/100 ml 

Coliformes totaux 37°C/24 H 
Filtration sur 
membrane 

(chromocult agar 
        0 0/100 ml 

Streptocoques fécaux  37° C / 48 H 

Filtration sur 
membrane 

(milieu de slanetz 
et Bartley) 

         0  0/100 ml 



Conclusion :     Eau   conforme aux normes de potabilité sur le plan microbiologique pour les 

paramètres analysés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 Ministère de l'Eau et de l'Assainissement  
                                                ********* 

                                                    Région du Centre-Nord 
                                                ********* 

                                                 Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement 
                                                 *********  

 Laboratoire Régional            
          

        Burkina Faso 
********** 

            Unité – Progrès – Justice 

 

                            RESULTATS D'ANALYSE PHYSICO-CHIMIQUE D'EAU 

 
Analyse n°0122/2017 

 

PROVINCE:NAMENTENGA Préleveur : LABO-DREA-CN Date de prélèvement: 26/05/2017 

COMMUNE: TOUGOURI  
Demandeur : OCADES/ 
PROGRAMME FASO 

Date d’analyse : 27/05/2017        

VILLAGE : TOANSGO Quartier : TACKULGA  
COORDONNEE:  X : 00°28’57’’ W      Y : 13°18’47.5’’ N 

 

PARAMETRES UNITES VALEURS 

Valeur inférieure 
ou égale 

recommandée par 
la CEE ou OMS 

Température   °C 31.2   

Ph   7.09   

Conductivité électrique à 20°c µS/cm 581 1000  

Turbidité NTU 0.11 5 

Titre alcali métrique (TA)  °F 0   

Titre alcali métrique complet (TAC) °F 26.5   

Dureté totale (TH) °F 24.5 50 

Calcium (Ca²+) mg/L             60.2 100 

Magnesium (Mg²+) mg/L 22.9 50 



Sodium ( Na+) mg/L 31.1 200 

Potassium ( K+) mg/L 0.5 12 

Fer Total ( Fe) mg/L 0.03 0.3 

Ammonium ( NH4+) mg/L 0.02 0.5 

Carbonates ( Co3 
2-

 ) 
mg/L 0.0   

Bicarbonates (HCO3
-) mg/L 323.3   

Chlorures (Cl-) mg/L 1.61 250 

Sulfates ( So4
2-) mg/L 3 250 

Nitrites (NO2
-) mg/L 0.0 3 

Nitrates (NO3
-) mg/L 11 50 

Ortho phosphates  (Po4
3-) mg/L 1.66 5 

Phosphore (P) mg/L 0.54 2 
Fluor (F) mg/L 1.37 1.5 
Manganèse (Mn2+) mg/L 0.009 0.5 
Zinc (Zn) mg/L 0.06 3 
Arsenic (As) µg/L 0 10 
Résidu sec Mg/L 415.94 1000 
 
Conclusion :    Eau  conforme aux normes de potabilité sur le plan physico-chimique pour les paramètres 

analysés 

                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

Résultats de la microbiologie 



 

Conclusion :     Eau   conforme aux normes de potabilité sur le plan microbiologique pour les 

paramètres analysés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 Ministère de l'Eau et de l'Assainissement  
                                                ********* 

                                                    Région du Centre-Nord 
                                                ********* 

                                                 Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement 
                                                 *********  

 Laboratoire Régional            
          

        Burkina Faso 
********** 

            Unité – Progrès – Justice 

Paramètre 
Température et 

temps 
d'incubation  

Technique et 
milieu de culture 

Résultats 
Normes de 
potabilité          

Burkina Faso 

Coliformes thermo tolérants (fécaux) 44° C/48 H 
Filtration sur 
membrane 

(chromocult agar) 
        0 0/100 ml 

Coliformes totaux 37°C/24 H 
Filtration sur 
membrane 

(chromocult agar 
        0 0/100 ml 

Streptocoques fécaux  37° C / 48 H 

Filtration sur 
membrane 

(milieu de slanetz 
et Bartley) 

         0  0/100 ml 



 

                            RESULTATS D'ANALYSE PHYSICO-CHIMIQUE D'EAU 

 
Analyse n°0121/2017 

 

PROVINCE:NAMENTENGA Préleveur : LABO-DREA-CN Date de prélèvement: 26/05/2017 

COMMUNE: TOUGOURI  
Demandeur : OCADES/ 
PROGRAMME FASO 

Date d’analyse : 27/05/2017        

VILLAGE : TOANSGO Quartier : wendwaoghin  
COORDONNEE:  X : 00°27’45.3’’ W      Y : 13°17’24.5’’ N 

 

PARAMETRES UNITES VALEURS 

Valeur inférieure 
ou égale 

recommandée par 
la CEE ou OMS 

Température   °C 31.2   

Ph   6.94   

Conductivité électrique à 20°c µS/cm 932 1000  

Turbidité NTU 3.48 5 

Titre alcali métrique (TA)  °F 0   

Titre alcali métrique complet (TAC) °F 40.9   

Dureté totale (TH) °F 43.8 50 

Calcium (Ca²+) mg/L             94.1 100 

Magnesium (Mg²+) mg/L 49.1 50 

Sodium ( Na+) mg/L 22.9 200 

Potassium ( K+) mg/L 0.8 12 

Fer Total ( Fe) mg/L 0.12 0.3 

Ammonium ( NH4+) mg/L 0.03 0.5 

Carbonates ( Co3 
2-

 ) 
mg/L 0.0   

Bicarbonates (HCO3
-) mg/L 499   

Chlorures (Cl-) mg/L 3.17 250 

Sulfates ( So4
2-) mg/L 22 250 

Nitrites (NO2
-) mg/L 0.0 3 

Nitrates (NO3
-) mg/L 13.20 50 

Ortho phosphates  (Po4
3-) mg/L 1.57 5 

Phosphore (P) mg/L 0.51 2 
Fluor (F) mg/L 0.90 1.5 
Manganèse (Mn2+) mg/L 0.006 0.5 
Zinc (Zn) mg/L 0.13 3 
Arsenic (As) µg/L 0 10 
Résidu sec Mg/L 706.96 1000 
 
Conclusion :    Eau  conforme aux normes de potabilité sur le plan physico-chimique pour les paramètres 

analysés 

                                                                                                                                                

 

 

 

 



 

 

 

Résultats de la microbiologie 

 

Conclusion :     Eau   conforme aux normes de potabilité sur le plan microbiologique pour les 

paramètres analysés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 Ministère de l'Eau et de l'Assainissement  

Paramètre 
Température et 

temps 
d'incubation  

Technique et 
milieu de culture 

Résultats 
Normes de 
potabilité          

Burkina Faso 

Coliformes thermo tolérants (fécaux) 44° C/48 H 
Filtration sur 
membrane 

(chromocult agar) 
        0 0/100 ml 

Coliformes totaux 37°C/24 H 
Filtration sur 
membrane 

(chromocult agar 
        0 0/100 ml 

Streptocoques fécaux  37° C / 48 H 

Filtration sur 
membrane 

(milieu de slanetz 
et Bartley) 

         0  0/100 ml 



                                                ********* 
                                                    Région du Centre-Nord 

                                                ********* 
                                                 Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement 

                                                 *********  
 Laboratoire Régional            

          
        Burkina Faso 

********** 
            Unité – Progrès – Justice 

 

                            RESULTATS D'ANALYSE PHYSICO-CHIMIQUE D'EAU 

 
Analyse n°095/2017 

 

PROVINCE:NAMENTENGA Préleveur : LABO-DREA-CN Date de prélèvement: 18/05/2017 

COMMUNE: TOUGOURI  
Demandeur : OCADES/ 
PROGRAMME FASO 

Date d’analyse : 20/05/2017        

VILLAGE : TEBSAGBO Quartier : CENTRE  
COORDONNEE:  X : 00°31’42.4’’ W      Y : 13°09’29.2’’ N 

 

PARAMETRES UNITES VALEURS 

Valeur inférieure 
ou égale 

recommandée par 
la CEE ou OMS 

Température   °C 33.4   

pH   6.59   

Conductivité électrique à 20°c µS/cm 242 1000  

Turbidité NTU 0.20 5 

Titre alcali métrique (TA)  °F 0   

Titre alcali métrique complet (TAC) °F 12.4   

Dureté totale (TH) °F 11.1 50 

Calcium (Ca²+) mg/L              23.1 100 

Magnesium (Mg²+) mg/L 12.9 50 

Sodium ( Na+) mg/L 9.2 200 

Potassium ( K+) mg/L 1.20 12 

Fer Total ( Fe) mg/L 0.03 0.3 

Ammonium ( NH4+) mg/L 0.01 0.5 

Carbonates ( Co3 
2-

 ) 
mg/L 0.0   

Bicarbonates (HCO3
-) mg/L 151.3   

Chlorures (Cl-) mg/L 1.04 250 

Sulfates ( So4
2-) mg/L 1 250 

Nitrites (NO2
-) mg/L 0.010 3 

Nitrates (NO3
-) mg/L 0.0 50 

Ortho phosphates  (Po4
3-) mg/L 2.30 5 

Phosphore (P) mg/L 0.75 2 
Fluor (F) mg/L 0.07 1.5 
Manganèse (Mn2+) mg/L 0.0 0.5 
Zinc (Zn) mg/L 0.01 3 
Arsenic (As) µg/L 4 10 
Résidu sec Mg/L 186.23 1000 



 
Conclusion :    Eau  conforme aux normes de potabilité sur le plan physico-chimique pour les paramètres 

analysés 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultats de la microbiologie 

 

Conclusion :     Eau  conforme aux normes de potabilité sur le plan microbiologique pour les 

paramètres analysés. 

 

 

 

Paramètre 
Température et 

temps 
d'incubation  

Technique et 
milieu de culture 

Résultats 
Normes de 
potabilité          

Burkina Faso 

Coliformes thermo tolérants (fécaux) 44° C/48 H 
Filtration sur 
membrane 

(chromocult agar) 
       0 0/100 ml 

Coliformes totaux 37°C/24 H 
Filtration sur 
membrane 

(chromocult agar 
       0 0/100 ml 

Streptocoques fécaux  37° C / 48 H 

Filtration sur 
membrane 

(milieu de slanetz 
et Bartley) 

       0  0/100 ml 



 

 

 

 

 

                                                                                Ministère de l'Eau et de l'Assainissement  
                                                ********* 

                                                    Région du Centre-Nord 
                                                ********* 

                                                 Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement 
                                                 *********  

 Laboratoire Régional            
          

        Burkina Faso 
********** 

            Unité – Progrès – Justice 

 

                            RESULTATS D'ANALYSE PHYSICO-CHIMIQUE D'EAU 

 
Analyse n°0113/2017 

 

PROVINCE:NAMENTENGA Préleveur : LABO-DREA-CN Date de prélèvement: 20/05/2017 

COMMUNE: TOUGOURI  
Demandeur : OCADES/ 
PROGRAMME FASO 

Date d’analyse : 22/05/2017        

VILLAGE : YERGANGA  Quartier : MOINBIN  
COORDONNEE:  X : 00°24’33.7’’ W      Y : 13°13’57.9’’ N 

 

PARAMETRES UNITES VALEURS 

Valeur inférieure 
ou égale 

recommandée par 
la CEE ou OMS 

Température   °C 29.9   

pH   7.06   

Conductivité électrique à 20°c µS/cm 379 1000  

Turbidité NTU 3.26 5 

Titre alcali métrique (TA)  °F 0   

Titre alcali métrique complet (TAC) °F 20.3   

Dureté totale (TH) °F 20.4 50 

Calcium (Ca²+) mg/L              45.3 100 

Magnesium (Mg²+) mg/L 22.1 50 

Sodium ( Na+) mg/L 20.2 200 

Potassium ( K+) mg/L 0.3 12 

Fer Total ( Fe) mg/L 0.07 0.3 

Ammonium ( NH4+) mg/L 0.05 0.5 

Carbonates ( Co3 
2-

 ) 
mg/L 0.0   

Bicarbonates (HCO3
-) mg/L 247.7   

Chlorures (Cl-) mg/L 0.48 250 

Sulfates ( So4
2-) mg/L 8 250 



Nitrites (NO2
-) mg/L 0.033 3 

Nitrates (NO3
-) mg/L 6.78 50 

Ortho phosphates  (Po4
3-) mg/L 1.38 5 

Phosphore (P) mg/L 0.45 2 
Fluor (F) mg/L 0.0 1.5 
Manganèse (Mn2+) mg/L 0.04 0.5 
Zinc (Zn) mg/L 0.15 3 
Arsenic (As) µg/L 6 10 
Résidu sec Mg/L 271.33 1000 
 
Conclusion :    Eau  conforme aux normes de potabilité sur le plan physico-chimique pour les paramètres 

analysés 

 

 

 

 

 

 

Résultats de la microbiologie 

 

Paramètre 
Température et 

temps 
d'incubation  

Technique et 
milieu de culture 

Résultats 
Normes de 
potabilité          

Burkina Faso 

Coliformes thermo tolérants (fécaux) 44° C/48 H 
Filtration sur 
membrane 

(chromocult agar) 
        0 0/100 ml 

Coliformes totaux 37°C/24 H 
Filtration sur 
membrane 

(chromocult agar 
        0 0/100 ml 

Streptocoques fécaux  37° C / 48 H 

Filtration sur 
membrane 

(milieu de slanetz 
et Bartley) 

          0  0/100 ml 



Conclusion :     Eau   conforme aux normes de potabilité sur le plan microbiologique pour les 

paramètres analysés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 Ministère de l'Eau et de l'Assainissement  
                                                ********* 

                                                    Région du Centre-Nord 
                                                ********* 

                                                 Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement 
                                                 *********  

 Laboratoire Régional            
          

        Burkina Faso 
********** 

            Unité – Progrès – Justice 

 

                            RESULTATS D'ANALYSE PHYSICO-CHIMIQUE D'EAU 

 
Analyse n°0112/2017 

 

PROVINCE:NAMENTENGA Préleveur : LABO-DREA-CN Date de prélèvement: 20/05/2017 

COMMUNE: TOUGOURI  
Demandeur : OCADES/ 
PROGRAMME FASO 

Date d’analyse : 22/05/2017        

VILLAGE : YERGANGA  Quartier : NATENGA  
COORDONNEE:  X : 00°23’32’’ W      Y : 13°14’10.1’’ N 

 

PARAMETRES UNITES VALEURS 

Valeur inférieure 
ou égale 

recommandée par 
la CEE ou OMS 

Température   °C 29.9   

pH   7.25   

Conductivité électrique à 20°c µS/cm 466 1000  

Turbidité NTU 0.60 5 

Titre alcali métrique (TA)  °F 0   

Titre alcali métrique complet (TAC) °F 24.5   

Dureté totale (TH) °F 21.9 50 



Calcium (Ca²+) mg/L              44.9 100 

Magnesium (Mg²+) mg/L 25.7 50 

Sodium ( Na+) mg/L 23.3 200 

Potassium ( K+) mg/L 0.40 12 

Fer Total ( Fe) mg/L 0.14 0.3 

Ammonium ( NH4+) mg/L 0.03 0.5 

Carbonates ( Co3 
2-

 ) 
mg/L 0.0   

Bicarbonates (HCO3
-) mg/L 298.9   

Chlorures (Cl-) mg/L 1.04 250 

Sulfates ( So4
2-) mg/L 5 250 

Nitrites (NO2
-) mg/L 0.066 3 

Nitrates (NO3
-) mg/L 8.98 50 

Ortho phosphates  (Po4
3-) mg/L 1.67 5 

Phosphore (P) mg/L 0.54 2 
Fluor (F) mg/L 0.43 1.5 
Manganèse (Mn2+) mg/L 0.0 0.5 
Zinc (Zn) mg/L 0.02 3 
Arsenic (As) µg/L 9 10 
Résidu sec Mg/L 326.45 1000 
 
Conclusion :    Eau  conforme aux normes de potabilité sur le plan physico-chimique pour les paramètres 

analysés 

 

 

 

 

 

Résultats de la microbiologie 

Paramètre 
Température et 

temps 
d'incubation  

Technique et 
milieu de culture 

Résultats 
Normes de 
potabilité          

Burkina Faso 

Coliformes thermo tolérants (fécaux) 44° C/48 H 
Filtration sur 
membrane 

(chromocult agar) 
        10 0/100 ml 

Coliformes totaux 37°C/24 H 
Filtration sur 
membrane 

(chromocult agar 
        10 0/100 ml 



 

Conclusion :     Eau non  conforme aux normes de potabilité sur le plan microbiologique 

pour les paramètres analysés. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                 Ministère de l'Eau et de l'Assainissement  
                                                ********* 

                                                    Région du Centre-Nord 
                                                ********* 

                                                 Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement 
                                                 *********  
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                            RESULTATS D'ANALYSE PHYSICO-CHIMIQUE D'EAU 

 
Analyse n°071/2017 

 

PROVINCE:NAMENTENGA Préleveur : LABO-DREA-CN Date de prélèvement: 15/05/2017 

COMMUNE: YALGO   
Demandeur : OCADES/ 
PROGRAMME FASO 

Date d’analyse : 17/05/2017        

VILLAGE : YALGO Quartier: ECOLE CENTRE A  
COORDONNEE:  X : 00°16’03.2’’ W      Y : 13°35’31.4’’ N 

 

PARAMETRES UNITES VALEURS 

Valeur inférieure 
ou égale 

recommandée par 
la CEE ou OMS 

Température   °C 32.2   

pH   6.95   

Conductivité électrique à 20°c µS/cm 531 1000  

Streptocoques fécaux  37° C / 48 H 

Filtration sur 
membrane 

(milieu de slanetz 
et Bartley) 

          0  0/100 ml 



Turbidité NTU 0.16 5 

Titre alcali métrique (TA)  °F 0   

Titre alcali métrique complet (TAC) °F 29.3   

Dureté totale (TH) °F 26.1 50 

Calcium (Ca²+) mg/L 53.8 100 

Magnesium (Mg²+) mg/L 30.6 50 

Sodium ( Na+) mg/L 16.4 200 

Potassium ( K+) mg/L 0.4 12 

Fer Total ( Fe) mg/L 0.03 0.3 

Ammonium ( NH4+) mg/L 0 0.5 

Carbonates ( Co3 
2-

 ) 
mg/L 0   

Bicarbonates (HCO3
-) mg/L 357.5   

Chlorures (Cl-) mg/L 1.10 250 

Sulfates ( So4
2-) mg/L 5 250 

Nitrites (NO2
-) mg/L 0.02 3 

Nitrates (NO3
-) mg/L 1.32 50 

Ortho phosphates  (Po4
3-) mg/L 1.24 5 

Phosphore (P) mg/L 0.40 2 
Fluor (F) mg/L 0.01 1.5 
Manganèse (Mn2+) mg/L 0.02 0.5 
Zinc (Zn) mg/L 0.02 3 
Arsenic (As) µg/L 1 10 
Résidu sec Mg/L 380.15 1000 
 
Conclusion :    Eau  conforme aux normes de potabilité sur le plan physico-chimique pour les paramètres 

analysés 

                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

Résultats de la microbiologie 

Paramètre 
Température et 

temps 
d'incubation  

Technique et 
milieu de culture 

Résultats 
Normes de 
potabilité          

Burkina Faso 



 

Conclusion :     Eau  conforme aux normes de potabilité sur le plan microbiologique pour les 

paramètres analysés. 
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                            RESULTATS D'ANALYSE PHYSICO-CHIMIQUE D'EAU 

 
Analyse n°074/2017 

 

PROVINCE:NAMENTENGA Préleveur : LABO-DREA-CN Date de prélèvement: 15/05/2017 

COMMUNE: YALGO   
Demandeur : OCADES/ 
PROGRAMME FASO 

Date d’analyse : 17/05/2017        

VILLAGE : YALGO Quartier: KIRSYIRI  

Coliformes thermo tolérants (fécaux) 44° C/48 H 
Filtration sur 
membrane 

(chromocult agar) 
0 0/100 ml 

Coliformes totaux 37°C/24 H 
Filtration sur 
membrane 

(chromocult agar 
0 0/100 ml 

Streptocoques fécaux  37° C / 48 H 

Filtration sur 
membrane 

(milieu de slanetz 
et Bartley) 

0  0/100 ml 



COORDONNEE:  X : 00°17’31.4’’ W      Y : 13°36’04.1’’ N 
 

PARAMETRES UNITES VALEURS 

Valeur inférieure 
ou égale 

recommandée par 
la CEE ou OMS 

Température   °C 32.4   

pH   7.04   

Conductivité électrique à 20°c µS/cm 1830 1000  

Turbidité NTU 0.05 5 

Titre alcali métrique (TA)  °F 0   

Titre alcali métrique complet (TAC) °F 69.9   

Dureté totale (TH) °F 98.2 50 

Calcium (Ca²+) mg/L 222.7 100 

Magnesium (Mg²+) mg/L 102.9 50 

Sodium ( Na+) mg/L 53.10 200 

Potassium ( K+) mg/L 0.90 12 

Fer Total ( Fe) mg/L 0.02 0.3 

Ammonium ( NH4+) mg/L 0.43 0.5 

Carbonates ( Co3 
2-

 ) 
mg/L 0.0   

Bicarbonates (HCO3
-) mg/L 852.8   

Chlorures (Cl-) mg/L 1.03 250 

Sulfates ( So4
2-) mg/L 2.45 250 

Nitrites (NO2
-) mg/L 0.096 3 

Nitrates (NO3
-) mg/L 8.80 50 

Ortho phosphates  (Po4
3-) mg/L 1.56 5 

Phosphore (P) mg/L 0.51 2 
Fluor (F) mg/L 0.58 1.5 
Manganèse (Mn2+) mg/L 0.0 0.5 
Zinc (Zn) mg/L 0.0 3 
Arsenic (As) µg/L 3 10 
Résidu sec Mg/L 1388.16 1000 
 
Conclusion :    Eau non  conforme aux normes de potabilité sur le plan physico-chimique pour les paramètres 

analysés 

                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

Résultats de la microbiologie 



 

Conclusion :     Eau  conforme aux normes de potabilité sur le plan microbiologique pour les 

paramètres analysés. 
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Paramètre 
Température et 

temps 
d'incubation  

Technique et 
milieu de culture 

Résultats 
Normes de 
potabilité          

Burkina Faso 

Coliformes thermo tolérants (fécaux) 44° C/48 H 
Filtration sur 
membrane 

(chromocult agar) 
0 0/100 ml 

Coliformes totaux 37°C/24 H 
Filtration sur 
membrane 

(chromocult agar 
0 0/100 ml 

Streptocoques fécaux  37° C / 48 H 

Filtration sur 
membrane 

(milieu de slanetz 
et Bartley) 

0  0/100 ml 



        Burkina Faso 
********** 

            Unité – Progrès – Justice 

 

                            RESULTATS D'ANALYSE PHYSICO-CHIMIQUE D'EAU 

 
Analyse n°073/2017 

 

PROVINCE:NAMENTENGA Préleveur : LABO-DREA-CN Date de prélèvement: 15/05/2017 

COMMUNE: YALGO   
Demandeur : OCADES/ 
PROGRAMME FASO 

Date d’analyse : 17/05/2017        

VILLAGE : YALGO Quartier: Nobio/Sect.4  
COORDONNEE:  X : 00°17’23.4’’ W      Y : 13°37’16.2’’ N 

 

PARAMETRES UNITES VALEURS 

Valeur inférieure 
ou égale 

recommandée par 
la CEE ou OMS 

Température   °C 32.7   

pH   7.10   

Conductivité électrique à 20°c µS/cm 647 1000  

Turbidité NTU 0.13 5 

Titre alcali métrique (TA)  °F 0   

Titre alcali métrique complet (TAC) °F 32.6   

Dureté totale (TH) °F 25.9 50 

Calcium (Ca²+) mg/L 55.5 100 

Magnesium (Mg²+) mg/L 29.1 50 

Sodium ( Na+) mg/L 45.70 200 

Potassium ( K+) mg/L 0.20 12 

Fer Total ( Fe) mg/L 0.01 0.3 

Ammonium ( NH4+) mg/L 0 0.5 

Carbonates ( Co3 
2-

 ) 
mg/L 0   

Bicarbonates (HCO3
-) mg/L 397.7   

Chlorures (Cl-) mg/L 1.69 250 

Sulfates ( So4
2-) mg/L 19 250 

Nitrites (NO2
-) mg/L 0.10 3 

Nitrates (NO3
-) mg/L 11.88 50 

Ortho phosphates  (Po4
3-) mg/L 2.09 5 

Phosphore (P) mg/L 0.68 2 
Fluor (F) mg/L 0.0 1.5 
Manganèse (Mn2+) mg/L 0.06 0.5 
Zinc (Zn) mg/L 0.0 3 
Arsenic (As) µg/L 5 10 
Résidu sec Mg/L 463.2 1000 
 
Conclusion :    Eau  conforme aux normes de potabilité sur le plan physico-chimique pour les paramètres 

analysés 

 

 

 



 

 

 

Résultats de la microbiologie 

 

Conclusion :     Eau  conforme aux normes de potabilité sur le plan microbiologique pour les 

paramètres analysés. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 Ministère de l'Eau et de l'Assainissement  
                                                ********* 

                                                    Région du Centre-Nord 

Paramètre 
Température et 

temps 
d'incubation  

Technique et 
milieu de culture 

Résultats 
Normes de 
potabilité          

Burkina Faso 

Coliformes thermo tolérants (fécaux) 44° C/48 H 
Filtration sur 
membrane 

(chromocult agar) 
0 0/100 ml 

Coliformes totaux 37°C/24 H 
Filtration sur 
membrane 

(chromocult agar 
0 0/100 ml 

Streptocoques fécaux  37° C / 48 H 

Filtration sur 
membrane 

(milieu de slanetz 
et Bartley) 

0  0/100 ml 



                                                ********* 
                                                 Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement 

                                                 *********  
 Laboratoire Régional            

          
        Burkina Faso 

********** 
            Unité – Progrès – Justice 

 

                            RESULTATS D'ANALYSE PHYSICO-CHIMIQUE D'EAU 

 
Analyse n°072/2017 

 

PROVINCE:NAMENTENGA Préleveur : LABO-DREA-CN Date de prélèvement: 15/05/2017 

COMMUNE: YALGO   
Demandeur : OCADES/ 
PROGRAMME FASO 

Date d’analyse : 17/05/2017        

VILLAGE : YALGO Quartier: NATENGA/Sect.2  
COORDONNEE:  X : 00°15’48.2’’ W      Y : 13°35’0.0’’ N 

 

PARAMETRES UNITES VALEURS 

Valeur inférieure 
ou égale 

recommandée par 
la CEE ou OMS 

Température   °C 32.7   

pH   7.20   

Conductivité électrique à 20°c µS/cm 516 1000  

Turbidité NTU 1.50 5 

Titre alcali métrique (TA)  °F 0   

Titre alcali métrique complet (TAC) °F 28.1   

Dureté totale (TH) °F 28 50 

Calcium (Ca²+) mg/L 54.3 100 

Magnesium (Mg²+) mg/L 34.9 50 

Sodium ( Na+) mg/L 12.50 200 

Potassium ( K+) mg/L 0.4 12 

Fer Total ( Fe) mg/L 0.10 0.3 

Ammonium ( NH4+) mg/L 0 0.5 

Carbonates ( Co3 
2-

 ) 
mg/L 0   

Bicarbonates (HCO3
-) mg/L 342.8   

Chlorures (Cl-) mg/L 1.96 250 

Sulfates ( So4
2-) mg/L 6 250 

Nitrites (NO2
-) mg/L 0.168 3 

Nitrates (NO3
-) mg/L 3.52 50 

Ortho phosphates  (Po4
3-) mg/L 2.16 5 

Phosphore (P) mg/L 0.71 2 
Fluor (F) mg/L 0.09 1.5 
Manganèse (Mn2+) mg/L 0.05 0.5 
Zinc (Zn) mg/L 0.0 3 
Arsenic (As) µg/L 4 10 
Résidu sec Mg/L 369.41 1000 
 
Conclusion :    Eau  conforme aux normes de potabilité sur le plan physico-chimique pour les paramètres 

analysés 



 

 

 

 

 

Résultats de la microbiologie 

 

Conclusion :     Eau  conforme aux normes de potabilité sur le plan microbiologique pour les 

paramètres analysés. 

 

 

 

 

 

 

 

Paramètre 
Température et 

temps 
d'incubation  

Technique et 
milieu de culture 

Résultats 
Normes de 
potabilité          

Burkina Faso 

Coliformes thermo tolérants (fécaux) 44° C/48 H 
Filtration sur 
membrane 

(chromocult agar) 
0 0/100 ml 

Coliformes totaux 37°C/24 H 
Filtration sur 
membrane 

(chromocult agar 
0 0/100 ml 

Streptocoques fécaux  37° C / 48 H 

Filtration sur 
membrane 

(milieu de slanetz 
et Bartley) 

0  0/100 ml 



 

 

 

 

 

 

 

 


